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Ciclo Rankine Ciclo termodinámico de potencia que se basa en 
la adición de calor a presión constante, 
expansión a entropía constante y rechazo de 
calor a presión constante y compresión de la 
sustancia a entropía constante. Este tipo de ciclo 
se utiliza en las grandes centrales térmicas de 
generación. 
 
Ciclo de Carnot Es el ciclo termodinámico ideal de potencia. Se 
basa en adición y rechazo de calor a presión 
constante, así como la expansión y compresión a 
entropía constante, sin importar los límites en los 
que se encuentre.  
 
Entropía Es una medida de desorden en el que se 
encuentran las moléculas de la sustancia. 
 
Entalpía Es la medida de la calidad de la energía de la 
sustancia que indica el potencial de producir 
algún trabajo útil. 
 
Isentrópico Proceso en el cual la entropía se mantiene 
constante. 
 
Líquido saturado Estado en el cual la sustancia involucrada se 
XII 
 
encuentra en una fase de líquido, a punto de 
iniciar su evaporación. 
 
Vapor sobrecalentado Estado en el que se encuentra la sustancia, cuya 
fase es vapor seco, con gran cantidad de 
energía. 
 
Erosión Desgaste que se produce en un material cuando 
pequeñas partículas de alguna sustancia líquida, 
chocan con su superficie que provoca pequeños 
cráteres. 
 
Expansión Proceso en el cual una sustancia aumenta su 
volumen específico. 
 
Líquido sub enfriado Estado en el cual se encuentra un líquido, donde 
los cambios de presión alteran 
insignificantemente su volumen. 
 
Convección Forma de transmisión de calor, por medio de dos 
líquidos que no se mezclan entre sí. 
 
Nutación Movimiento oscilatorio del eje de la tierra, cuando 
esta rota sobre la misma. 
 
Ángulo de declinación Ángulo entre el plano del ecuador y la dirección 
del sol. 
 
Equinoccio Momento cuando el sol forma un eje 
XIII 
 
perpendicular con el ecuador. En este momento, 
la duración del día y la noche es igual. 
  
Solsticio Momento cuando el Sol, pasa por uno de los 
puntos de la elíptica más alejados del ecuador. 
En este momento, se da la máxima duración del 
día y la noche. 
 
Irradiancia Potencia incidente por unidad de superficie, 
respecto a toda radiación electromagnética. 
 
Pirhliómetro Dispositivo que mide la radiación solar directa. 
 
Piranómetro Dispositivo que mide la radiación solar global y 
difusa. 
 
Albedo Porcentaje de radiación reflejada, respecto a la 
radiación incidente sobre una superficie. 
 
Pirgeómetro Dispositivo que mide la radiación solar infrarroja. 
 
Radiómetro UV Dispositivo que mide la radiación solar 
ultravioleta. 
 
Ángulo de incidencia Ángulo entre rayos solares y la normal de la 
superficie en donde se proyectan. 
 
Ángulo horario Ángulo entre el plano del meridiano que pasa por 
el punto de interés y el plano meridiano que pasa 
XIV 
 
por el Sol. 
 
Sales fundidas Sustancia utilizada en centrales termosolares 
para almacenar energía térmica durante el día. 
Esta sustancia provee de la energía necesaria 
para que la central genere en la noche. 
 
Helióstato Reflector utilizado en centrales termsolares de 
torre central para direccionar los rayos solares 
hacia la torre y producir el vapor necesario para 
la generación de la central. 
 
Aceite caloportador Fluido utilizado para recibir y transportar la 
energía térmica del sol, en los concentradores 
cilindroparabólicos. 
 
Fluido turbulento Estado de algún fluido, establecido por el número 
de Reynolds, en el que existe gran velocidad y 
desorden en el desplazamiento del fluido. 
 
Título de mezcla Expresión porcentual que describe la cantidad de 
vapor existente en una mezcla. 
 
Volumen específico Volumen de alguna sustancia, por unidad de 
masa. 
 
Proceso adiabático Proceso en el cual no existe un intercambio de 




Carta psicrométrica Carta en donde se muestran distintas 
propiedades del aire, a diferentes temperaturas, 
como entalpía, humedad relativa, humedad 
específica.  
 
Saturación adiabática Proceso ideal de saturación de humedad del 
aire, en donde no existe cambio de calor entre el 
sistema y sus alrededores. 
 
Temperatura de bulbo 
seco 
 
Temperatura normal del aire. 
Humedad relativa Expresa el porcentaje de humedad que contiene 
el aire, respecto al total que puede contener. 
 
Humedad específica Expresa la cantidad de humedad que contiene el 
aire, respecto al aire seco del mismo. 
 
Precio spot Precio pactado para compra y venta, de manera 
inmediata. 
 





















La contaminación e impacto ambiental que se observa en esta época 
moderna, es alarmante basado en los hechos. Cada vez la tierra se percibe 
más caliente sin encontrar algún remedio milagroso para tal enfermedad. El 
efecto invernadero es esencial para la vida en el planeta, sin embargo, los 
gases de invernadero almacenados en la atmósfera multiplican el aumento de 
la temperatura de la tierra que provoca cambios climáticos significantes que 
alteran cosechas, se producen sequías, inundaciones, entre otras.  
 
Gracias al avance de la tecnología, se han propuesto muchas 
aplicaciones para combatir este efecto invernadero, cuidar el medio ambiente y 
continuar generando progreso y bienestar a nuestras vidas. Un ejemplo son las 
tecnologías para captación de energía y conversión a energía eléctrica como 
páneles solares, componentes encargados de concentrar rayos solares y utilizar 
la energía calorífica para generación, el movimiento de las olas, etc.  
 
Existen diversas tecnologías de captación solar que sirven para generar 
energía eléctrica de una manera limpia y renovable sin producir gases de efecto 
invernadero. Las hay de concentradores cilindroparabólicos, los cuales 
proyectan los rayos solares incidentes en los mismos, calientan un fluido 
térmico que genera vapor, el cual es utilizado en un ciclo de potencia de vapor; 
asimismo, centrales solares de torre central que concentran todos los rayos 
solares por medio de helióstatos, a un solo punto en la torre, lo cual, también 




En dichos ciclos de potencia, se utiliza el de tipo Rankine, generalmente, 
regenerativo. Este ciclo básico utilizado en grandes centrales térmicas es el 
básico para generar electricidad por medio de combustión de diferentes 
combustibles, como carbón, vagaso, diesel, bunker, etc. Estas centrales 
térmicas generan una cantidad asombrosa de dióxido de carbono, el cual es el 
principal compuesto responsable de aumentar el efecto invernadero de la tierra, 
por supuesto, entre otras consecuencias. 
 
Las centrales térmicas de concentradores cilindroparabólicos se 
componen principalmente de los siguientes componentes: concentradores en 
forma de cilindroparabólicos, por donde los cuales atraviesan tubos de un vidrio 
especial (localizados en los focos de las parábolas) que transportan el fluido 
térmico, un generador de vapor, una o varias turbinas de vapor, un 
condensador, bombas que hacen fluir el agua y el fluido térmico, un generador, 
sistemas de almacenamiento de energía por sales fundidas, sistemas de 
seguimiento del sol, entre otros. 
 
 Las centrales termosolares funcionan muy similar a las centrales 
térmicas convencionales. El campo solar de concentradores reemplaza la 
caldera y la combustión de combustibles, que proveen de la energía térmica 
suficiente para producir vapor de agua en el generador de vapor. El vapor con 
alto contenido energético es trasladado hacia la turbina, en donde se 
expansiona hasta una presión mucho menor. 
 
 Luego de este proceso, el vapor queda con muy poca energía para 
generar un trabajo útil, significativo para la central, por lo que se procede a 
cambiar su fase en un condensador, regresando al estado líquido para que 
bombas de condensado hagan fluir el agua de nuevo al generador de vapor y 
así cerrar el ciclo, que se repite una y otra vez. En la turbina se encuentra 
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acoplado un generador que transforma la energía mecánica en energía 
eléctrica, lista para procesar y ser distribuida hacia las ciudades. 
 
Uno de los objetivos de las centrales termosolares es aprovechar al 
máximo la energía solar, lo cual, se ve reflejado en eficiencia en transformar la 






























































Proponer un proyecto de ciclo Rankine regenerativo con la tecnología de 
centrales termosolares de concentradores cilindroparabólicos para utilizarlo en 





1. Explicar qué es la energía solar. 
 
2. Explicar los ciclos de potencia de vapor Rankine. 
 
3. Conocer los diferentes tipos de centrales termosolares. 
 
4. Caracterizar el funcionamiento de una central termosolar de 
 concentradores cilindroparabólicos. 
 
5. Calcular el área útil de radiación y el número de concentradores 




6. Presentar y analizar un ciclo Rankine regenerativo para una central 
 termosolar. 
 
7. Demostrar la eficiencia térmica del ciclo Rankine regenerativo para una 
 central termosolar. 
 






















 El aumento de la contaminación producida por procesos industriales en 
el mundo ha provocado el aumento del efecto invernadero ya que muchos 
gases productos de la combustión de combustibles y otros procesos se liberan 
a la atmósfera terrestre aumentando la cantidad de CO2, el cual es el principal 
componente que produce un aumento en el efecto invernadero. Por esto, 
gobiernos e instituciones han buscado soluciones para mitigar este problema, el 
cual ha provocado un aumento en la temperatura de la tierra que afecta el clima 
y los ecosistemas naturales, además, el derretimiento lento de los polos 
glaciares. Una de las soluciones es utilizar otras fuentes de energía para 
producir energía eléctrica de una manera limpia y sostenible. Entre estas 
fuentes alternativas de energía se encuentran: energía solar, mareomotriz, 
geotérmica, eólica, entre otras. 
 
 Una de las fuentes de energía más abundante en la naturaleza es la 
energía solar, la cual se encuentra en grandes cantidades, especialmente en 
los países cercanos al ecuador. Al utilizar un sistema de generación de vapor, 
en el cual su principal fuente de energía es la solar, se contribuye bastante a la 
reducción de gases contaminantes y gases que producen un aumento en el 
efecto invernadero. Grupos de grandes centrales termosolares en el mundo, 
como las que se encuentran en España, han permitido la reducción de más de 































1.1. Ciclo de potencia de vapor 
 
 En la actualidad, muchas instalaciones generan energía eléctrica por 
medio de ciclos de potencia de vapor y de gas. En estos ciclos de potencia se 
genera una cantidad de trabajo neto que sale del sistema por medio de un 
intercambio de energía, alternativamente entre dos dispositivos.  
 
 Generalmente, las centrales térmicas que utilizan combustibles fósiles, 
trabajan bajo el ciclo de potencia de vapor Rankine, el cual es el ciclo ideal para 
las centrales eléctricas de vapor. 
 
1.1.1.     El ciclo Rankine 
 
El ciclo Rankine surge como un desarrollo del ciclo de Carnot, realizando 
un sobrecalentamiento del vapor de agua en la caldera y condensándolo en un 
intercambiador de calor denominado condensador. De esta manera, surge el 
ciclo ideal utilizado en las centrales eléctricas de vapor. 
 
El ciclo Rankine está compuesto de los siguientes procesos: 
 
 1-2 compresión isentrópica en una bomba 
 2-3 adición de calor a presión constante en una caldera 
 3-4 expansión isentrópica en una turbina 




 El esquema del ciclo Rankine se representa en la figura 1; y el ciclo en 
un diagrama T-s (temperatura-entropía), en la figura 2. 
 




Fuente: CENGEL, Yunus; BOLES, Michael. Termodinámica. p. 561. 
 




Fuente: CENGEL, Yunus; BOLES, Michael. Termodinámica. p. 561. 
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 En éste ciclo, el agua entra a la bomba como un líquido saturado (estado 
1), y se eleva la presión isentrópicamente hasta la presión de operación de la 
caldera (estado 2). Aquí, se agrega calor al agua a presión constante hasta que 
llega a un estado de vapor sobrecalentado (estado 3). Luego, el vapor 
sobrecalentado se conduce a una turbina donde se expande isentrópicamente; 
la turbina produce trabajo y el agua sale como una mezcla de vapor y agua 
líquida. Finalmente, el vapor húmedo es condensado por completo, a presión 
constante, hasta el estado de líquido saturado, donde ingresa nuevamente a la 
bomba, cerrando el ciclo. 
  
1.1.2.     Ciclo Rankine ideal con recalentamiento 
 
En el ciclo Rankine con sobrecalentamiento, como su nombre lo indica, 
se realiza un proceso de sobrecalentamiento del vapor de agua saturado, lo 
cual eleva la cantidad de energía, así como el desorden, de la sustancia. 
Gracias a este cambio, se puede transformar la energía y producir trabajo en la 
turbina en grandes cantidades y rápidamente. Uno de los propósitos de elevar 
la temperatura del vapor a niveles muy altos, es mantener un bajo porcentaje de 
humedad a la salida de la turbina y evitar problemas de erosión en sus alabes. 
De lo contrario, esto expondría los metales utilizados en la caldera a situaciones 
inseguras.  
 
Una solución es expandir el vapor en dos etapas, recalentándolo luego 
de la primera, de manera que la turbina funcione solamente con vapor durante 
todo el proceso de expansión. 
 
El esquema del ciclo Rankine con recalentamiento se muestra en la 








Fuente: CENGEL, Yunus; BOLES, Michael. Termodinámica. p. 573. 
 




Fuente: CENGEL, Yunus; BOLES, Michael. Termodinámica. p. 573. 
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 En estas figuras se pueden apreciar las etapas de alta y baja presión de 
la turbina. El vapor sobrecalentado procedente de la caldera, se expande en la 
etapa de alta presión de la turbina. En un momento determinado, el vapor se 
extrae de la misma para redirigirlo a la caldera, recalentándolo de nuevo para 
conducirlo a la etapa de baja presión de la turbina y continuar la expansión del 
vapor hasta la presión del condensador. Este recalentamiento incrementa la 
eficiencia del ciclo de 4 % - 5 %, porque se incrementa la temperatura promedio 
a la cual se transfiere calor al vapor. 
 
 Básicamente, la presión para el proceso de recalentamiento es cercano a 
un cuarto de la presión máxima del ciclo. 
 
 Otra forma de mejorar la eficiencia del ciclo Rankine es aumentando la 
temperatura del agua que entra a la caldera. Según experimentos realizados 
surge el ciclo Rankine regenerativo. 
 
1.1.3.     Ciclo Rankine ideal regenerativo 
 
 En este ciclo de potencia Rankine, se realizan varias extracciones desde 
la turbina para calentar el agua de alimentación que se dirige a la caldera. El 
dispositivo donde se calienta el agua de alimentación se conoce como 
regenerador o calentador de agua de alimentación (CAA). Estos regeneradores 
o calentadores operan de dos maneras distintas. Una funciona como una 
cámara de mezcla donde se unen dos corrientes: una de vapor y otra de agua. 
En la otra forma, funciona como un intercambiador de calor, donde se logra el 
intercambio de energía sin que los dos flujos se mezclen. 
  
 La regeneración en el ciclo Rankine ayuda a desairar el agua de 
alimentación, la cual ayuda a disminuir la corrosión en los tubos de la caldera. 
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Asimismo, ayuda a controlar los grandes volúmenes específicos que se 
encuentran en las etapas finales de la turbina, cuando ha terminado de 
expandirse todo el vapor. 
 
 A continuación, se explicará en qué consisten cada calentador de agua 
de alimentación, así como el ciclo de potencia en el que trabajan. 
 
1.1.3.1. Calentadores abiertos de agua de alimentación 
 
 Como se dijo anteriormente, este tipo de calentador de agua de 
alimentación funciona como una cámara de mezcla, donde se une una corriente 
de vapor, procedente de la turbina, y otra de agua de alimentación, procedente 
del condensador. 
 
 En este ciclo, el vapor procedente de la caldera, se dirige a la turbina, 
donde se expansiona isentrópicamente y se extrae una parte de la masa de 
vapor en un momento determinado. Esta fracción de masa se conduce luego al 
calentador abierto de agua de alimentación. Mientras, el resto del vapor, que se 
encuentra en la turbina, continúa expandiéndose hasta que sale y entra al 
condensador, donde se condensa a la presión más baja hasta llegar a ser un 
líquido saturado.  
 
 Luego, la bomba posterior al condensador eleva la presión del líquido 
hasta la presión del calentador abierto de agua de alimentación, donde se 
mezcla con la fracción de la masa de vapor que se extrajo de la turbina y de 
esta manera se eleva la temperatura del agua de alimentación por medio del 
intercambio de energía que se da entre las dos corrientes. Finalmente, una 
segunda bomba eleva la presión del fluido hasta la presión de la caldera, donde 
se cierra el ciclo e inicia nuevamente. Un esquema de la central térmica de este 
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tipo se muestra en la figura 5. El diagrama T-s del mismo ciclo se muestra en la 
figura 6. 
 





Fuente: CENGEL, Yunus; BOLES, Michael. Termodinámica. p. 577. 
 
Figura 6.  Diagrama T-s, ciclo Rankine regenerativo con calentador abierto 




Fuente: CENGEL, Yunus; BOLES, Michael. Termodinámica. p. 577. 
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 En el momento del análisis de este ciclo, se deben tomar en cuenta los 
flujos másicos que circulan por cada dispositivo, ya que son diferentes en cada 
uno. Generalmente, la porción de vapor que se extrae de la turbina se 
denomina con la variable y, y el resto del vapor que se expansiona en la turbina 
como el resto del flujo másico, por consiguiente, 1-y (ver figura 5). Por lo tanto, 
el intercambio de calor y trabajo en el sistema sería: 
 
           (ecuación 1)     
   
                      (ecuación 2) 
 
      (ecuación 3) 
 




  (Fracción de vapor extraído)                (ecuación 5) 
 
                     (ecuación 6) 
 
                            (ecuación 7) 
 
 
 h5 = entalpía del vapor sobrecalentado en la entrada de la turbina, en kJ/kg. 
 
 h4 = entalpía del líquido sub enfriado, en la entrada del generador de vapor, 
en kJ/kg. 
 
 h7 = entalpía de la sustancia en la salida de la turbina, en kJ/kg. 
 
 h1 = entalpía del líquido comprimido en la salida del condensador, en kJ/kg. 
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 h6 = entalpía del vapor de agua en la extracción de la turbina, en kJ/kg. 
 
   = flujo másico en el punto de la extracción de la turbina, en kg/h. 
 
   = flujo másico en la entrada de la turbina (total), en kg/h. 
 
 v1 = volumen específico de la sustancia en la entrada de la bomba de 
condensado, en m3/kg. 
 
 v3 = volumen específico de la sustancia en la entrada de la bomba del 
generador de vapor, en m3/kg.  
 
 P1 = presión en la entrada de la bomba de condensado, en kPa. 
 
 P2 = presión en la salida de la bomba de condensado, en kPa. 
 
 P3 = presión en la entrada de la bomba del generador de vapor, en kPa. 
 
 P4 = presión en la salida de la bomba del generador de vapor, en kPa. 
 
 1.1.3.2. Calentadores cerrados de agua de alimentación 
 
 Este tipo de calentador de agua de alimentación funciona como un 
intercambiador de calor, en donde el cambio de energía se efectúa por medio 
de convección y sin la necesidad de mezcla, cada uno a diferente presión. 
 
 La fracción de vapor que se extrae de la turbina se conduce al calentador 
cerrado de agua de alimentación, en donde se condensa idealmente hasta un 
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líquido saturado y luego se eleva su presión hasta la presión de la caldera. El 
resto del vapor sigue expandiéndose en la turbina, se condensa hasta un 
líquido saturado y luego se eleva la presión del líquido hasta la presión de la 
caldera, pasando antes por el calentador cerrado de agua de alimentación en 
donde eleva su temperatura por la convección que se da dentro del mismo. 
 
 En la figura 7 se aprecia un esquema de una central térmica de este tipo. 
En la figura 8 se muestra el diagrama T-s de este tipo de ciclo Rankine. 
 
Figura 7.  Rankine regenerativo, calentador cerrado de agua de 
alimentación 
 
        
            
Fuente: CENGEL, Yunus; BOLES, Michael. Termodinámica. p. 578. 
 
 Como se muestra en la figura 7, se coloca una cámara de mezclado, 





Figura 8.  Diagrama T-s, ciclo Rankine regenerativo con calentador cerrado 




Fuente: CENGEL, Yunus; BOLES, Michael. Termodinámica. p. 578. 
 
1.2. Relación entre el ciclo Carnot y el ciclo Rankine 
 
 El ciclo de Carnot es el ciclo más eficiente que opera entre dos 
temperaturas distintas. Sin embargo, existen complicaciones en el momento de 








Fuente: CENGEL, Yunus; BOLES, Michael. Termodinámica. p. 560. 
 
 Una de las principales complicaciones en este ciclo es la compresión 
isentrópica que realiza la bomba (estados 4 al 1). En este caso, existe todavía 
una cantidad de vapor después del proceso de condensación, el cual causa 
cavitación en el impulsor de la bomba que ocasiona desgaste prematuro en el 
impulsor y pérdidas de presión al momento de elevarla a la presión de la 
caldera. 
 
 Otro problema que se hace presente, es la condición de la sustancia en 
la salida de la turbina (estado 3). En este punto, existe suficiente humedad 
como para causar problemas de erosión en los alabes de la turbina, en sus 
últimas etapas. 
 
 Por último, al restringir la temperatura máxima a la que puede trabajar el 
ciclo, disminuye también su eficiencia térmica. Aunque los procesos de adición 
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de calor a presión constante (estados 1 a 2) y rechazo de calor, también a 
presión constante (estados 3 a 4), se pueden aproximar bastante a condiciones 
reales; así mismo, el área pequeña entre las dos temperaturas y presiones 
resulta en una baja eficiencia del ciclo. 
 
 Una manera de solucionar algunos problemas es realizar el ciclo en la 
forma como se muestra en la figura 10. Pero se presentan nuevas 
complicaciones, como la compresión isentrópica que tendría que manejar la 
bomba, a presiones muy elevadas (estados 4 al 1). Otro problema es la adición 
de calor a distintas presiones (estados 1 al 2). 
 




Fuente: CENGEL, Yunus; BOLES, Michael. Termodinámica. p. 560. 
 
 Así, se concluye que el ciclo de potencia de vapor de Carnot no es 
aplicable a condiciones reales. Sin embargo, se pueden eliminar situaciones 
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imprácticas de este ciclo si se sobrecalienta el vapor a presión constante y se 
condensa por completo el vapor, también a presión constante. Lo que resulta es 




2. ENERGÍA SOLAR 
 
 
2.1.  ¿Qué es la energía solar? 
 
 La energía solar proviene del proceso de fusión nuclear de los átomos de 
hidrógeno que se encuentran en el núcleo del sol, lo cual es producto de las 
altas temperaturas y altas presiones que se alcanzan en su interior. Al unirse 
estos átomos, liberan una gran cantidad de energía que forma átomos de helio 
por todo el cuerpo del astro celeste. Del total de esta energía, solo una pequeña 
parte llega a la Tierra y el resto se refleja al espacio exterior por medio de la 
atmósfera terrestre. 
 
 La energía solar que se distribuye en el espacio es 3,87 X 1026 Watts, o 
sea, 3,87 X 1014 TW, de la cual, solo 173 000 TW llega a la Tierra (4 500 veces 
la energía que el hombre consume), por ser esta de un tamaño muy inferior al 
Sol y por estar a una distancia muy grande de este. Esto sugiere que la energía 
solar es una fuente renovable ya que nunca se acaba, así como un fuente 
limpia de energía porque no produce contaminación o gases invernadero en su 
proceso de formación. Sin embargo, esta energía necesita de grandes 
superficies de captación para concentrarla y muchas horas de exposición para 
utilizarla eficientemente en procesos de transformación de energía.  
 
2.2. Movimiento de la Tierra respecto del Sol 
 
 El movimiento de la Tierra respecto del Sol se puede apreciar en la figura 
11. Este desplazamiento se puede descomponer en tres movimientos: 








Fuente: JUTGLAR, Lluís. Energía solar. p. 12. 
 
 Traslación: se refiere al movimiento de la Tierra alrededor del Sol, en una 
trayectoria elíptica de pequeña excentricidad. El plano que contiene ésta 
trayectoria se le denomina plano de la elíptica. 
 
 Rotación: se refiere al movimiento de la Tierra cuando gira sobre su mismo 
eje, el cual pasa a través de los dos polos. Este eje imaginario forma un 
ángulo de 23°27' con la normal al plano de la elíptica, el cual, tiene influencia 
en el ángulo de incidencia de los rayos solares en la superficie de la tierra. 
 
 Nutación: este movimiento se caracteriza por la oscilación del eje imaginario 




2.3. Variación del ángulo de declinación 
 
 El ángulo de declinación describe el ángulo formado por el plano del 
ecuador y la dirección en que se encuentra el Sol. Como se puede observar en 
la figura 11, este ángulo varía a lo largo del año. En los equinoccios de 
primavera y otoño, este ángulo tiene un valor de 0°; y en los solsticios de 
verano e invierno, el ángulo de declinación es máximo, con un valor de 23°27' 
(el mismo ángulo de inclinación del eje de la Tierra). El ángulo de declinación se 
puede calcular de una forma aproximada con la ecuación de Cooper: 
 




 δ = es la declinación en grados sexagesimales. 
 
 z = es el número del día del año: 1 para el 1 de enero y 365 para el 31 de 
diciembre. 
 
 En la tabla I se muestran los valores del ángulo de declinación promedio 
mensual, en grados, en el departamento de Escuintla, Guatemala. Las 
coordenadas geográficas que corresponden al departamento de Escuintla, en 
Escuintla, Guatemala, son: 
 
 Latitud: 14° 18´10´´ (14,30) 
 




Tabla I. Declinación promedio mensual Escuintla, Guatemala 
 














Fuente: NASA Surface Meteorology and Solar Energy. https://eosweb.larc.nasa.gov/cgi-
bin/sse/grid.cgi?email=skip@larc.nasa.gov. Consulta: 02 de febrero de 2017. 
 
2.4. Radiación solar 
 
 La radiación que el sol genera es transferida en forma de energía por 
medio de ondas electromagnéticas. Esta energía se puede medir por medio de 
la longitud de onda y las frecuencias que posee la radiación, lo cual, es 
importante si se quiere conocer su energía, visibilidad y capacidad de 
penetración.  
 
 En la figura 12 se puede observar el espectro electromagnético donde se 
muestran las diferentes radiaciones con sus respectivas longitudes de onda. 
19 
 




Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. Agencia Estatal de 
Meteorología, España. Energía solar. 
http://www.aemet.es/documentos/es/eltiempo/observacion/radiacion/Radiacion_Solar.pdf. 
Consulta: 02 de febrero de 2017. 
 
Se le llama espectro solar al conjunto de longitudes de onda que son 
emitidas por el sol. La radiación solar se encuentra en el espectro en la 
siguiente proporción: 
 
 7 % de luz ultravioleta 
 




 49 % de luz infrarroja 
 
 1 % en el resto del espectro 
 
 La manera de calcular la radiación solar neta recibida por la Tierra es 
sumando las radiaciones de onda corta que indicen (SW i), las que se reflejan 
(SW0), las radiaciones de onda larga infrarrojas incidentes (LW i) y salientes 
(LW0). De esta manera, la radiación solar neta sería: 
 
 (ecuación 9) 
 
 Tomando la distancia entre el Sol y la Tierra como 1,5 X 1011 metros, el 
flujo de energía solar que llega a la Tierra es: 
 
   (ecuación 10) 
 
 Toda esta radiación se distribuye en toda el área de la superficie de la 
Tierra, equivalente al área de una esfera. Con esta información, se puede 
calcular el flujo de energía solar promedio en cualquier punto de la Tierra, 
siendo esta: 
 
            (ecuación 11) 
 
 En la figura 13, se puede observar el balance de radiación solar en la 
Tierra, mostrándose los 342 W/m2 como la radiación incidente en la atmósfera, 
y la radiación promedio que llega a la superficie de la Tierra, la cual es del 








Fuente: Instituto de Tecnologías Educativas de España. Balance de radiación neta. 
https://fjferrer.webs.ull.es/Apuntes3/Leccion02/5_balance_de_radiacin_neta.html. Consulta: 02 
de febrero de 2017. 
 
2.4.1.     Radiación solar extraterrestre 
 
 Conforme la Tierra gira alrededor del Sol y describe su trayectoria 
elíptica, la radiación solar extraterrestre variará según su posición. Esta 
variación se puede caracterizar por medio de los cuadrados de las distancias 
(tomando en cuenta que el Sol es el foco de la trayectoria elíptica de la Tierra).  
 
 Entonces, la radiación solar extraterrestre se define como: 
 
  (ecuación 12) 
 





 r i = es la distancia del Sol a la Tierra en un día determinado. 
 
 r o = es la distancia media, del Sol a la Tierra.  
    
 La constante solar se le conoce como la irradiancia recibida por una 
superficie cuando se encuentra a una distancia media del Sol, y se encuentra 
fuera de la atmósfera. Esta constante se ha calculado por medio de satélites 




 En la figura 14, se puede observar un espectro de radiación solar 
extraterrestre propuesto por la NASA. 
 




Fuente: JUTGLAR, Lluís. Energía solar. p. 19. 
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 Como se observa, el 97,8 % de toda la energía recibida, se encuentra 
entre 0,2 y 3 μm de longitud de onda. La radiación ultravioleta se encuentra en 
una proporción de 9 %, la luz visible, en un 40 % y la radiación infrarroja, en un 
51 % del espectro. También, se puede observar que cuando la radiación de 
parte del Sol atraviesa la atmósfera, una parte es absorbida. Por lo tanto, la 
radiación que llega al nivel del mar es menor que la radiación extraterrestre. 
 
 2.4.2.    Radiación solar terrestre 
 
 Cuando la radiación solar extraterrestre traspasa la atmósfera, sucede un 
fenómeno de absorción de esa energía; así mismo, las nubes reflejan parte de 
esa radiación hacia el espacio exterior. La cantidad de absorción depende del 
espesor de la capa de atmósfera por la cual atraviesa, así como su masa y 
densidad. Esto es, cuanto más largo sea la trayectoria óptica, mayor será la 
cantidad de absorción de la radiación. Por esta razón, hay menos cantidad de 
energía absorbida por la atmósfera cuando el Sol está en la posición de medio 
día, en el punto más alto de su trayectoria. En cambio, existe una máxima 
absorción cuando el sol se encuentra en el ocaso, o en su salida. 
 
 Un elemento muy importante en la absorción de la energía solar es la 
capa de ozono. El ozono estratosférico se encarga de absorber toda la 
radiación ultravioleta proveniente del Sol, la cual es altamente cancerígena.  
 
 Debido a estos y otros fenómenos, sobre una superficie situada en la 
Tierra, inciden varios tipos de energías radiantes: radiación directa, difusa, 
global, entre otras. 
 




 La radiación directa proveniente del Sol es aquella que no cambia de 
dirección mientras viaja y también incide sobre una superficie. Su dirección está 
claramente definida. 
 
 Los instrumentos utilizados para la medición de la radiación directa de la 
energía solar se denominan pirheliómetros (también llamados actinómetro). 
Este instrumento está dotado de un visor, en el cual, un pequeño punto 
luminoso formado por un pequeño rayo solar, perfectamente alineado, coincide 
con una marca que se encuentra en el centro del visor. Al suceder esto, se 
conoce que la superficie receptora se encuentra en una posición exactamente 
perpendicular al haz solar. Un pirheliómetro se puede entender como un 
piranómetro que se coloca en el fondo de un tubo. En el interior del tubo, se 
encuentra una pintura especial absorbente, la cual reduce al mínimo cualquier 
reflexión. De acuerdo al principio de funcionamiento de los pirheliómetros, es de 
suma importancia montarlos en un mecanismo de seguimiento del Sol muy 
preciso para que las lecturas de la radiación directa sean lo más veraces 
posibles. En la figura 15 se puede observar la fotografía de un pirheliómetro. 
 




Fuente: Productos sensovant. http://sensovant.com/productos/meteorologia/radiacion-




 2.4.4.     Piranómetro, medición de radiación global y difusa 
 
 La radiación global se refiere a la radiación solar recibida en un ángulo 
de 180 grados sobre una superficie horizontal. En la radiación global se incluye 
la radiación directa del Sol y la radiación difusa. En la figura 16 se aprecia un 
piranómetro de primera clase, utilizado para medir tanto la radiación global 
como difusa. Estos instrumentos pueden ser utilizados para medir la radiación 
solar reflejada, llamada también albedo, colocándolos en una posición invertida. 
 
 Un piranómetro (también conocido como solarímetro) se compone 
básicamente de una lámina metálica con una superficie reflejante, en donde se 
expone la radiación solar y junto a esta otra superficie absorbente. Al recibir la 
radiación reflejada, la lámina absorbente se calienta más que la lámina 
reflejante y existirá una diferencia de temperatura que será proporcional a la 
radiación entrante. Esta diferencia de temperatura se mide utilizando un 
termopar. Este sensor análogo se cubre por medio de una superficie 
semiesférica de cristal de cuarzo, la cual es transparente para cualquier longitud 
de onda que traspasa el cristal. 
 
 Para la medición de la radiación difusa, se coloca al piranómetro un 
sistema de sombreado y mecanismo de seguimiento del Sol. La radiación difusa 
se refiere a la radiación que ha quedado después que la atmósfera ha 
absorbido parte de la radiación total proveniente del Sol. Esta radiación se 
considera casi uniforme para cualquier lugar en la bóveda del cielo.  
 
 Al colocar dos piranómetros opuestos entre sí, de forma que uno se 
mantenga en dirección hacia el Sol, el cual medirá la radiación total, y el otro en 
sentido opuesto que medirá el albedo (radiación difusa), se puede conseguir la 
radiación global al hacer la diferencia entre ambas mediciones. 
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Fuente: Productos sensovant. http://sensovant.com/productos/meteorologia/radiacion-
solar/articulo/piranometro-clase-A-primera-clase-SR11.html. Consulta: 17 de marzo de 2017. 
 
 2.4.5.     Pirgéometros, medición de radiación infrarroja 
 
 Un pirgéometro es un instrumento que mide la radiación de onda larga. 
Su principio de funcionamiento se basa en la eliminación de radiación de 
longitudes de onda corta, por medio de filtros, que presentan transparencia 
constante a radiaciones de longitudes larga, mientras que son casi opacos con 
radiación de longitudes de onda corta (de 300 nm a 3 000 nm). En la figura 17 








Fuente: Productos sensovant. http://sensovant.com/productos/meteorologia/radiacion-
solar/articulo/medidor-de-radiacion-infrarroja-pirgeometro-IR02.html. Consulta: 17 de marzo de 
2017. 
 
 2.4.6.     Radiómetros UV, medición de radiación ultravioleta 
 
 La radiación ultravioleta se encuentra entre las longitudes de onda de 
100 nm a 400 nm, en el espectro electromagnético. Los distintos tipos de 
radiaciones ultravioleta se dividen en las siguientes: 
 
 Radiación ultravioleta C: absorbida totalmente por la capa de ozono. Se 
encuentra entre las longitudes de onda de 100 nm a 280 nm. 
 
 Radiación ultravioleta B: absorbida parcialmente por la capa de ozono. Se 
encuentra entre las longitudes de onda de 280 nm a 320 nm. 
 
 Radiación ultravioleta A: absorbida en poca cantidad por la capa de ozono. 
Se encuentra entre las longitudes de onda de 320 nm a 400 nm. 
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 Las variaciones en este tipo de radiación tienen una gran influencia sobre 
los seres vivos y el medio ambiente, aunque solo represente el 7 % de la 
radiación solar total que llega a la Tierra. Estas variaciones pueden tener 
efectos como cáncer de piel, cataratas en los ojos, variaciones del balance 
energético terrestre, fotosíntesis, modificación de ecosistemas, formación y 
descomposición de contaminantes, etc. Algunas de estas variaciones tienen 
influencia en reducción de la capa de ozono que provoca, que más radiación 
ultravioleta llegue a la superficie terrestre, lo cual puede ser muy dañino para el 
ser humano. En la figura 18 se muestra un radiómetro UV. 
 




Fuente: Direct industry. http://www.directindustry.es/fabricante-industrial/radiometro-uv-
87126.html. Consulta: 17 de marzo de 2017. 
 
 2.4.7.    Radiación solar en el departamento de Escuintla, Guatemala 
 
 En la tabla II se muestran los datos de radiación solar directa promedio 
anual, según los parámetros para el dimensionamiento y colocación de paneles 
solares y aplicaciones solares térmicas, tomados del Centro de Datos de 
Ciencias Atmosféricas de la NASA, para las coordenadas geográficas dadas. 
 
 Como se aprecia, se dispone de suficiente radiación para el proyecto. 
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Tabla II. Radiación solar directa en el departamento de Escuintla, 
Guatemala 
 













Promedio anual 5,20 
 
Fuente: NASA Surface Meteorology and Solar Energy. https://eosweb.larc.nasa.gov/cgi-
bin/sse/grid.cgi?email=skip@larc.nasa.gov. Consulta: 25 de marzo de 2017. 
 
2.5.     Posición de una superficie inclinada respecto al Sol 
 
 La radiación que incide sobre una superficie está en estrecha relación 
con el ángulo de incidencia de los rayos solares sobre la misma. Existen 
ecuaciones que permiten calcular dicho ángulo, dependiendo del lugar donde 





 En la figura 19 se muestra una representación de una superficie 
inclinada, dirección de los vectores de rayos solares y orientación de la 
superficie. 
 




Fuente: JUTGLAR, Lluís. Energía solar. p. 27. 
 
 En ángulo θ representa el ángulo de incidencia de radiación solar directa, 
el cual, es formado por la dirección de la radiación y la normal de la superficie. 
El ángulo s representa la inclinación de la superficie, la cual se define como el 
ángulo comprendido entre la superficie considerada y el plano horizontal en 
donde esta se encuentra. Los ángulos α y γ (azimut), representan el ángulo de 
incidencia de radiación solar directa para una superficie fija con orientación sur. 
Esta orientación es la más favorable en el hemisferio norte para medir la 
radiación solar directa. Estos ángulos se pueden relacionar entre sí con la  
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ecuación 13, utilizando la figura anterior, con el fin de obtener una expresión 
para calcular el ángulo de incidencia de radiación solar directa: 
 
 
         (ecuación 13) 
  
 La expresión anterior se puede reducir más al considerar que la 
superficie esté en orientación sur (si se encuentra en el hemisferio norte de la 
Tierra, como se mencionó anteriormente), así, el ángulo de azimut de la 
superficie inclinada sería nulo, el cual resultaría disminuido a la siguiente 
expresión: 
 
   (ecuación 14) 
 
 El ángulo φ representa el ángulo de latitud de la ubicación geográfica de 
la central.  
 
 El término h se conoce como ángulo horario, el cual, se entiende como el 
ángulo que existe entre el plano meridiano, que pasa por el punto en interés y el 
plano meridiano que pasa por el Sol. Su nombre se debe a que depende de la 
hora del día. Por ejemplo, si el Sol se encuentra en su punto más alto, a decir, 
el medio día solar, el ángulo horario tendría un valor igual a cero. En la figura 20 
se puede apreciar la ubicación de dichos planos para un punto en específico. 
Antes del medio día, el ángulo tendrá un valor negativo. Así mismo, después del 









Fuente: JUTGLAR, Lluís. Energía solar. p. 14. 
 
  Ahora, teniendo en cuenta que la circunferencia de la Tierra tiene un 
valor de 360°, y que cada día está compuesto de 24 horas, cada hora le 
corresponde un valor de 15° y el ángulo horario estará definido por: 
 




 h = ángulo horario expresado en grados 
 
 TSV = tiempo solar verdadero expresado en horas 
 
 La definición sobre el tiempo solar verdadero se basa en la hora que 
mostraría un reloj hipotético que distribuiría el día solar en veinticuatro horas 
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exactas, lo cual, no es del todo cierto porque la velocidad de rotación de la 
Tierra no es uniforme a lo largo de todo el año. Esto hace que la duración del 
día varíe a lo largo del año, así como la duración de las horas solares en el 
mismo día. 
 
 Para lidiar con este problema, se ha definido el tiempo solar medio TSM, 
el cual se basa en suponer que la Tierra es una esfera perfecta que se mueve 
con velocidad de rotación constante a lo largo del año. Si se expresa la 
diferencia del TSV con el TSM, se define la ecuación del tiempo: 
 
                       (ecuación 16) 
 
 
 El valor de la ecuación del tiempo se puede calcular con la expresión 
aproximada de Whillier, para un día en específico: 
 




 ET = ecuación del tiempo en minutos 
 
 , en grados sexagesimales 
 
 
 El tiempo solar medio está relacionado con el meridiano que se 
encuentra en el punto en interés; se conoce como tiempo civil TC. La utilización 
de este tiempo civil no es aplicable, porque cada longitud en la Tierra tiene su 
propio tiempo civil. La solución que se ha adoptado para esto es dividir el 
planeta en zonas conocidas como husos horarios, en donde el tiempo civil es 
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igual dentro de cualquier de estas zonas. El globo terráqueo está dividido en 24 
husos horarios, porque la Tierra tarda 24 horas en dar una vuelta completa 
sobre su eje. Tomando en cuenta que la Tierra es esférica, cada huso tiene una 
dimensión de 15° (360°/24). Por ejemplo, el huso horario del meridiano 0, de 
alguna ubicación, abarca desde la longitud 7,5° este, hasta 7,5° oeste.  
 
 El Sol pasa por el meridiano central del huso horario a las 12 horas del 
TC, aproximadamente. 
 
 Debe tomarse en consideración, la longitud que existe entre el meridiano 
de referencia y el que se encuentra en el punto en interés, debido a que el TSV 
depende de la longitud concreta y que el TC se adapta a cada huso horario. 
También, debe tomarse en cuenta que la hora oficial HO no es la misma que la 
hora civil para el huso en consideración. Esto es debido a que la hora del reloj 
se adelanta o se atrasa en función de la época del año, por motivos de ahorro 
energético. 
 
  Entonces, el tiempo solar verdadero TSV se puede obtener de la 
siguiente fórmula: 
 




 TSV = tiempo solar verdadero 
 
 HO = hora oficial del país 
 
 e = adelanto respecto a la hora civil 
35 
 
 λm = longitud del meridiano medio del huso horario adoptado 
 
































































3.1. Sistemas de captación solar de baja temperatura 
 
 3.1.1.     Sistemas abiertos 
  
 Estos sistemas utilizan, generalmente, agua como fluido térmico, en un 
único circuito de circulación, la cual puede ser utilizada para el calentamiento de 
piscinas o para uso sanitario. Estos sistemas tienen un buen rendimiento 
energético y solo requieren un mantenimiento sencillo. El único inconveniente 
que presentan es el de posibles obstrucciones en el sistema, debido a agua 
congelada, provocado por climas muy fríos. En la figura 21 se observa un 
sistema de circuito abierto de captación solar. 
 




Fuente: Luchando contra la crisis energética. https://natureduca.com/blog/luchando-contra-la-
crisis-energetica-acumulacion-de-agua-caliente-sanitaria-un-diferencial-electronico-para-tu-
sistema-de-acs/. Consulta: 11 de abril de 2017. 
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 3.1.2.     Sistemas cerrados 
 
 Los sistemas de captación cerrados constan de dos circuitos 
independientes: primarios y secundarios. Estos dos circuitos transmiten energía 
entre sí por medio de un intercambiador de calor, el cual mantiene separado el 
fluido que circula por los captadores solares y el agua de consumo. 
 
 El fluido térmico que circula por los captadores, el cual suele ser agua, 
contiene un anticongelante que ayuda a proteger al sistema de los climas fríos.  
 
 El sistema funciona mediante un termostato instalado en el 
intercambiador de calor, el cual entra en funcionamiento cuando existe una 
diferencia de temperatura de 5°C entre el circuito primario y secundario. 
Cuando la temperatura del agua de consumo se detecta menor que el valor 
deseado, se requiere del uso de una caldera de vapor o resistencia eléctrica. En 
la figura 22 se muestra un sistema de captación solar de circuito cerrado. 
 




Fuente: Instalaciones termosolares para la producción de agua caliente sanitaria. 
http://ingemecanica.com/tutorialsemanal/tutorialn188.html. Consulta: 11 de abril de 2017.  
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3.2. Centrales de media temperatura, tecnología de concentradores 
cilindroparabólicos (CCP) 
 
 Los sistemas de media temperatura funcionan entre valores de 100 °C y 
400 °C, los cuales se utilizan para la generación de vapor que puede ser 
utilizado en procesos industriales y en la generación de energía eléctrica.  
 
 Estos sistemas utilizan colectores cilindroparabólico que concentran la 
radiación solar para calentar un fluido térmico, con un factor de 80 o más. Este 
fluido calentado circula por un intercambiador de calor que genera vapor gracias 
al intercambio de energía que se da en este. Este vapor es conducido a una 
turbina donde se expande y produce trabajo que genera electricidad. 
 
 Los concentradores utilizados en la granja solar poseen un sistema de 
seguimiento del Sol y un sensor que manda información a una computadora, la 
cual ajusta la posición de los colectores tomando como referencia la fecha y 
hora del día. Los colectores se colocan alineados de norte a sur, siguiendo al 
sol de este a oeste. Esto ayuda a exponer los espejos en el ángulo óptimo solar 
para capturar la mayor cantidad de energía solar. En la figura 23 puede 
observarse una fotografía de un colector solar cilindricoparabólico. En la figura 
24, se muestra un ejemplo del seguimiento del Sol. 
 




Fuente: Torresol energy. http://www.torresolenergy.com/TORRESOL/cylindrical-parabolic-
collector-technology/en. Consulta: 11 de abril de 2017. 
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Fuente: Termosolares, Opex enegy. http://opex-
energy.com/termosolares/centrales_termosolares.html. Consulta: 11 de febrero de 2017. 
 
 El reflector cilindroparabólico: este dispositivo se encarga de dirigir y reflejar 
los rayos solares al tubo absorbedor de los colectores. La superficie 
reflejante se consigue utilizando películas de plata o aluminio que se colocan 
sobre una superficie de vidrio, la cual le da la rigidez necesaria.  
 
 El tuvo absorbedor: se compone de dos tubos concéntricos entre sí, 
separados por medio de vacío. En su interior se encuentra un tubo metálico 
por donde circula el fluido térmico y se calienta por la concentración de 
rayos solares. Este fluido de trabajo puede variar según su aplicación. 
Cuando se requieren temperaturas bajas, menores a 200 °C se utiliza agua 
demineralizada con Etileno-Glicol; para temperaturas altas, entre 200 °C y 
400 °C, se utiliza un aceite sintético. Referente a las tecnologías más 
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recientes, se ha logrado la generación directa de vapor sometido a alta 
presión dentro de los tubos y la utilización de sales fundidas como fluido calo 
portante para la generación del mismo vapor. 
 
 El sistema de seguimiento del sol: consta simplemente de mecanismo que 
hace girar los concentradores cilindroparabólicos alrededor de un eje, 
siguiendo la trayectoria del Sol, y así, captar la mayor cantidad de rayos 
solares que inciden directamente en el mismo concentrador. 
 
 La estructura metálica: el objetivo de esta estructura es proveer soporte y 
rigidez a todos los componentes y conjunto del concentrador solar.  
 Una de las tecnologías modernas utilizadas en las centrales termosolares 
de concentradores cilindroparabólicos, en lo que se refiere a producción energía 
eléctrica aún en las horas que no existan rayos solares incidiendo en los 
concentradores, es el almacenamiento de sales fundidas. Este sistema funciona 
intercambiando calor del aceite térmico procedente del campo solar que lo 
almacena en el tanque de sales fundidas. Cuando se necesite de energía 
térmica durante las horas de oscuridad, los tanques de sales ceden su calor al 
aceite térmico para que siga produciendo vapor, y así se siga produciendo 
energía eléctrica. En la figura 26 se muestra un esquema de una instalación de 
una central termosolar CCP con almacenamiento de sales fundidas. 
 
 La central termosolar de Andasol, ubicada en Aldeire, Granada, España, 
es una de las centrales solares más importantes; fue la primera en Europa en 
usar tecnología de concentradores cilindroparabólicos. La central de Andasol 
tiene tres plantas solares con una generación de energía de 150 MW cada una, 
que produce hasta 165 GWh de energía eléctrica al año, lo que equivale a 495 
GWh anuales en total. Esta central tiene un sistema de almacenamiento de 
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sales fundidas que se componen de una solución de 60 % de nitrato de sodio y 
40 % de nitrato de potasio, la cual puede almacenar 1 010 MWh de energía 
térmica, lo cual es suficiente para hacer funcionar la turbina a plena carga por 
7,5 horas. Este almacenamiento de sales fundidas se utiliza para almacenar 
energía térmica durante el día y suministrarla al circuito en las noches, días 
nublados o lluviosos. De este modo, la central produce energía eléctrica las 24 
horas del día. 
 
 En la figura 25 se pueden apreciar dos plantas de la estación solar de 
Andasol.  
 




Fuente: El periódico de la energía. http://elperiodicodelaenergia.com/florentino-perez-cambia-
termosolar-por-fotovoltaica-el-fondo-cubico-se-hace-con-las-centrales-de-concentracion-








Fuente: Termosolars, Opex energy. http://opex-
energy.com/en/termosolares/centrales_termosolares.html. Consulta: 11 de abril de 2017. 
 
3.3. Centrales de alta temperatura 
 
 Estos sistemas funcionan entre temperaturas de 250 °C y 2 000 °C y son 
utilizados para centrales de gran generación de energía, usando reflectores que 
concentran los rayos solares para producir vapor, conducirlo hacia una turbina y 
generar energía eléctrica. Estas centrales se instalan en lugares con un alto 
nivel de radiación solar. Existen del tipo de torre central: discos parabólicos y 
viento ascendente. 
 
 3.3.1.     Tecnología de torre central 
 
 Las centrales termosolares de torre central utilizan un receptor montado 
en la parte superior de una torre que se encuentra en el centro de la central, 
rodeada de heliostatos que siguen el movimiento del Sol a través del cielo y que 
concentran todos sus rayos en el receptor. Aquí, se absorbe la energía de los 
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rayos solares y se caliente un fluido térmico que puede alcanzar temperaturas 
de 500 °C hasta 1 000 °C, para luego conducirlo al generador de vapor y seguir 
con el ciclo de potencia. Estos sistemas pueden generar de 100 MW a 200 MW. 
 
 Esta tecnología no se encuentra tan desarrollada como la tecnología de 
concentradores cilindroparabólicos, pero puede ser más económico en 
aplicaciones de más de 100 MW. 
 
 En la figura 27 se muestra un esquema general de una central termosolar 
de receptor central. 
 




Fuente: Centrales termosolares. http://www.centralestermosolares.com/centrales-receptor-torre. 
Consulta: 11 de abril de 2017. 
 
 Otra central termosolar muy conocida en España es la central de 
Almería, la cual contiene varias tecnologías referentes a la generación a partir 
de la energía solar. En dicha central, se encuentra la instalación CESA-1 de 7 
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MW térmicos. Esta instalación de torre central contiene 300 helióstatos, de 39,6 
m2 de superficie cada uno, distribuidos alrededor y frente a la torre, que dirigen 
la radiación solar directa a la misma.  
 
 La potencia térmica máxima que proporciona el campo solar es de 7 MW, 
con una irradiancia de diseño de 950 W/m2. 
 
 Actualmente, la instalación de CESA-1 ya no produce energía eléctrica, 
sino que se utiliza para investigaciones de ensayo de componentes y 
subsistemas: helióstatos, receptores solares, sistemas de almacenamiento 
térmico, turbinas de gas solarizadas, sistemas de control e instrumentación para 
la medida de altos flujos de radiación solar concentrada.  
 
 En la figura 28 se muestra un helióstato de una instalación de torre 
central. 
 




Fuente: Sistemas de torre con receptor central. 
http://www.psa.es/es/instalaciones/receptor/cesa1.php. Consulta: 11 de abril de 2017. 
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 3.3.2.     Discos parabólicos 
 
 Estos sistemas se conforman de espejos cóncavos parabólicos y un 
receptor de los rayos solares ubicado en el foco de la parábola. Los discos 
parabólicos alcanzan altas concentraciones de energía solar, así como 
temperaturas de 600 °C hasta 1 200 °C. La única desventaja es que se 
necesitan de varias unidades trabajando al mismo tiempo para conseguir 
potencias de mega watts, ya que una sola unidad puede producir potencias de 
10 kW hasta 50 kW. 
 
 Los sistemas de discos parabólicos funcionan con motores Stirling, los 
cuales convierten el calor en movimiento rotacional mediante un ciclo 
termodinámico regenerativo de expansión y compresión cíclico de un fluido de 
trabajo. Dicho trabajo se realiza entre dos temperaturas distintas, las cuales se 
encuentran en un foco caliente y un foco frío del disco. 
 
 Esta tecnología puede usar dos sistemas distintos de espejos: uno está 
formado por una membrana metálica ajustada, que trabajando junto el receptor, 
el motor Stirling y el generador, siguen la trayectoria del Sol en el cielo; el otro 
sistema consta de reflectores móviles de plástico reforzado con fibra de vidrio 
que concentran los rayos solares en un receptor fijo. 
 
 En la figura 29 se muestra un ejemplo de los discos parabólicos 
utilizados en este tipo de centrales. Asimismo, se muestra la forma parabólica 
en tres dimensiones, la base, el receptor solar, la estructura de metal que da 
soporte al colector y las secciones de los espejos. 
 
 Esta tecnología aun se encuentra en desarrollo e investigación, por lo 
que no se ha realizado proyectos de gran magnitud. 
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Fuente: Centrales termosolares. http://www.centralestermosolares.com/centrales-de-d-
parabolico-stirling. Consulta: 17 de abril de 2017. 
 
 3.3.3.     Central térmica de viento ascendente 
 
 Las centrales térmicas de viento ascendente utilizan los fenómenos 
físicos de efecto invernadero y chimenea para su funcionamiento. Los rayos 
solares inciden en el techo de vidrio y calientan el aire que se encuentra bajo 
este vidrio. El aire caliente que tiene una densidad menor a la del aire frío sube 
por la chimenea y mueve unas turbinas de aire situadas en la parte baja de la 
chimenea, las cuales generan energía eléctrica por medio de generadores. Para 
lograr un funcionamiento ininterrumpido por 24 horas, se instalan mangueras de 
agua bajo el techo de vidrio, las cuales suministran el calor que se ha 
acumulado en el sistema de almacenamiento durante el funcionamiento de la 




 Una de las ventajas de las centrales de viento ascendente es que 
aprovechan la radiación solar difusa para el calentamiento del aire.  
 
 En Nueva Gales del Sur, Australia, existe un proyecto de una torre solar 
de viento ascendente, de la compañía EnviroMission, de 1 000 m de altura, 130 
m de ancho, y una estructura circular de 4 km de diámetro, la cual es capaz de 
generar 200 MW de energía eléctrica. El aire de la atmósfera entra en la 
estructura circular y es calentado a 60 °C. Por la baja densidad del aire caliente, 
este se desplaza y asciende por la chimenea central, pasando antes por 32 
turbinas a 15 m/s y produce energía eléctrica por medio de los generadores 
acoplados a cada turbina. 
 
 En las figuras 30 y 31, se muestra un ejemplo sencillo de cómo 
funcionaría esta torre solar, así como un diseño en computador de la torre solar 
de Nueva Gales del Sur, respectivamente. 
 




Fuente: Torre solar. https://es.wikipedia.org/wiki/Torre_solar. Consulta: 11 de abril de 2017. 
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Fuente: Earth techling. http://earthtechling.com/2012/01/now-thats-one-hell-of-a-solar-power-



















































4. FUNCIONAMIENTO DE LA CENTRAL TERMOSOLAR CCP 
 
 
     En este capítulo se mostrará el diseño elemental para dimensionar 
el campo solar y el ciclo térmico del circuito de vapor, así como diferentes 
parámetros y características necesarias para obtener un buen 
rendimiento térmico de la central termosolar. 
 
4.1.     El fluido caloportador 
 
 Para empezar con el diseño del campo solar, se debe calcular el 
caudal másico del aceite caloportador que fluirá por cada concentrador 
solar. El fluido de trabajo que se utilizará para dicho cálculo, será el 
aceite térmico Therminol VP-1, distribuido por la empresa Eastman. Este 
aceite es un líquido caloportador sintético hecho de una mezcla eutéctica 
de óxido de difenilo (DPO) y bifenilo, de baja viscosidad, buena 
estabilidad térmica y utilizable en rangos de temperatura de 12 °C a 400 
°C (ver figura 32). 
 





Fuente: Therminol products. https://www.therminol.com/products/Therminol-VP1. 
Consulta: 22 de mayo de 2017. 
52 
 
 Para que el fluido caloportador pueda absorber la mayor cantidad 
de energía durante su recorrido por los concentradores, se debe 
establecer un flujo turbulento dentro de los tubos absorbedores. Un dato 
experimental que se ha establecido, según las experiencias en las 
centrales termosolares existentes, es que el número de Reynolds debe 
tener un valor de 150 000 en el caso más desfavorable, el cual es un 23 
% del caudal disponible en época de verano. Esto se establece para que 
la transferencia de energía al fluido caloportador sea suficiente aún para 
operar la central1. Entonces, el número de Reynolds correspondiente al 




Para obtener el flujo másico que circula por los tubos 
absorbedores, será indispensable utilizar la fórmula del número de 
Reynolds, la cual se expresa como: 
 




   = número de Reynolds (adimensional) 
 
   = velocidad promedio del fluido caloportador en m/s 
 
 D = diámetro del tubo absorbedor en m 
 
                                            
1
 GUILLAMÓN LÓPEZ, Miguel Ángel. Central termosolar de 50 MW en Murcia con colectores 
cilindro parabólicos. p. 24. 
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   = densidad del fluido caloportador en kg/m3  
   
   = viscosidad dinámica del fluido caloportador en kg/m*s 
 
 Para obtener los valores de densidad y viscosidad dinámica del 
aceite térmico, se utilizan las tablas de valores obtenidos por Therminol. 
Estas tablas se encuentran en el anexo 1. Como la densidad de un fluido 
varía según su temperatura, se tendrá que definir una temperatura media 
a la que se encontrará el fluido caloportador. Entonces, si se quiere un 
salto de temperatura de 100 °C en todo el campo solar, se puede 
establecer la temperatura de entrada al campo solar (Tin) con un valor de 
295 °C, y la temperatura a la salida del mismo campo (Tout) con un valor 
de 395 °C (recordando que la temperatura máxima de trabajo del aceite 





 Teniendo el valor de la temperatura media de trabajo del aceite, se 
pueden interpolar los valores de densidad y viscosidad dinámica del 
aceite térmico. Así, al interpolar, resultan los valores de densidad ρ = 767 
kg/m3, y viscosidad dinámica η = 1,81x10-4 kg/m*s, (ver anexo 1). 
 
 Ahora se debe despejar la velocidad del fluido, de la fórmula para 






 El tubo absorbedor que se usará para el análisis de los 
concentradores, es la serie PTR 70 de SCHOTT, un fabricante alemán 
especializado en productos de vidrio. La representación de este producto 
se muestra en la figura 33. El diámetro interno de estos tubos 
absorbedores es de 70 mm (ver anexo 2).  Ingresando los valores a la 
ecuación 13, se tiene que la velocidad del fluido caloportador por los 








Fuente: Absorbedores Schott  PTR 70. http://www.schott.com/d/csp/2ad9cb93-5b86-
4a51-aead-a49b4e869ef8/1.0/schott_ptr70_4th_generation_datasheet.pdf. Consulta: 22 
de mayo de 2017. 
 
Teniendo el valor de la velocidad del fluido, se puede calcular el 
flujo másico que circulará por los concentradores solares, utilizando la 
ecuación 19: 
 




Donde:    
 
  = flujo másico del aceite térmico, en kg/s 
 
 ρ = densidad del aceite térmico, en kg/m3 
 
 A = sección transversal del tubo absorbedor, en m2 
 
   = velocidad del aceite térmico, en m/s 
 









4.2.     Cálculo del número de concentradores CCP 
 
 El primer paso antes de establecer el número necesario de 
concentradores en al campo solar, es calcular el incremento de 
temperatura que tendrá el aceite caloportador en cada concentrador. 
Para esto, se debe calcular las pérdidas térmicas que existirán con la 
siguiente fórmula: 
 






  = pérdidas térmicas en el concentrador, en watts (W) 
 
  = coeficiente global pérdidas térmicas, W/m2 *°C 
 
  = área de absorción (tubo absorbedor), en m2 
 
  = temperatura media de trabajo del aceite, en °C 
 
  = temperatura ambiente de la locación en interés, en °C 
 
 El área de absorción de cada tubo absorbedor es: 
 




 r = radio del tubo absorbedor, en m 
 
 L = longitud del tubo absorbedor, en m 
 
 El diámetro del tubo absorbedor tiene un valor de 70 mm 2 y la 
longitud del concentrador Eurotrough tiene un valor de 150 m, 3 
entonces, según la ecuación 21, se tiene:  
 
 
                                            
2
 SCHOTT PTR-70. http://www.schott.com/d/csp/2ad9cb93-5b86-4a51-aead-
a49b4e869ef8/1.0/schott_ptr70_4th_generation_datasheet.pdf. Consulta: 6 de junio de 2017. 
3
 Euro Trough. http://infohouse.p2ric.org/ref/46/45472.pdf. Consulta: 6 de junio de 2017. 
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 Para obtener el coeficiente global de pérdidas térmicas, se usará 
la siguiente fórmula: 
  
 (ecuación 22) 
 
 Los coeficientes a, b y c, se dan gracias a tablas calculadas por el 
CIEMAT (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y 
Tecnológicas), del gobierno de España. Para una temperatura de trabajo 
del aceite térmico, igual o superior a 300 °C, los coeficientes son: 2,8954, 
-0,0164 y 0,000065, respectivamente, para el concentrador Eurotrough.4 






 Con los datos necesarios, se procede a calcular las pérdidas 
térmicas en el tubo absorbedor. Entonces, utilizando la ecuación 20, se 




 Ahora se procede a calcular la energía solar incidente en el 
concentrador cilindroparabólico, con la ecuación 23: 
 
 (ecuación 23) 
 
Donde:  
                                            
4
 GUILLAMÓN LÓPEZ, Miguel Ángel. Central termosolar de 50 MW en Murcia con colectores 
cilindro parabólicos. p. 26. 
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  = energía solar incidente en el concentrador, en W 
 
 Ac = área de apertura del concentrador, en m
2 
 
 Esol = radiación solar directa, en W/m
2 
 
 θ = ángulo de incidencia solar, en grados (°) 
 
 Antes de realizar dicho cálculo, se debe hallar el ángulo de 
incidencia de los rayos solares. Para esto, se establece el punto de 
diseño en el mes de abril, por ser época de verano en Guatemala. 
Entonces, tomando como referencia la tabla I, se tiene un ángulo de 
declinación para el mes de abril de 9,7°. También, se consideran los 
concentradores en posición horizontal (ángulo s = 0) y al medio día solar 
(ángulo h = 0). Ahora, se procede a calcular el ángulo de incidencia 




 El dato de radiación solar para el mes de abril, según la tabla II, es 
de 5,56 kWh/m2/día. Este es un valor promedio por cada día del mes de 
abril. Dicho valor se debe convertir a unidades apropiadas, en W/m2, 
utilizando las horas sol promedio (brillo solar) existentes en el 
departamento de Escuintla, Guatemala. Este parámetro tiene un valor de 
2 400 horas de brillo solar, anual 5. Esto se realiza de la siguiente 
manera: 
  
                                            
5
 Insivumeh. Atlas climático. 
http://www.insivumeh.gob.gt/hidrologia/ATLAS_HIDROMETEOROLOGICO/Atlas_Climatologico/





 También, se toma como el área de apertura del concentrador, la 
más grande del diseño Eurotrough, la cual tiene un valor de 817 m2.6  
 
 Entonces, teniendo los datos suficientes, se calcula la energía 





 Hasta ahora se ha calculado la energía térmica total, procedente 
de los rayos solares, que chocan y son reflejados por el concentrador 
hasta el foco de la parábola o sea el tubo absorbedor. En condiciones 
ideales, toda esta energía sería transmitida al fluido caloportador, 
llegando al generador de vapor. Sin embargo, dicho proceso no se 
realiza de tal manera en la realidad, por lo que se consideran las 
perdidas térmicas existentes en el concentrador, así como las 
imperfecciones del mismo y el tubo absorbedor. Por lo tanto, se realizará 
el cálculo del flujo de calor útil que realmente transportará el 
concentrador, con la siguiente expresión: 
 




 Qútil = flujo de calor útil, en W 
 
                                            
6
 Euro Trough. http://infohouse.p2ric.org/ref/46/45472.pdf. Consulta: 6 de junio de 2017. 
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 Qinc = energía solar incidente en el concentrador, en W 
 
 K = modificador por el ángulo de incidencia 
 
 Fe = factor de ensuciamiento 
 
  = rendimiento óptico 
 
  = rendimiento térmico del concentrador  
 
 Qloss = pérdidas térmicas del concentrador, en W 
 
 El modificador por ángulo de incidencia se puede calcular con la 





 Entonces, sustituyendo el ángulo de incidencia solar en la 




 Los demás datos se obtienen de la tabla III, en donde 
encontramos más características como el rendimiento óptico, rendimiento 
térmico del concentrador y el factor de ensuciamiento. Dichas 




Tabla III. Características adicionales del concentrador Eurotrough 
 
Características del concentrador Valor 
Rendimiento óptico 7 0,8 
Rendimiento térmico del concentrador 0,96 
Factor de ensuciamiento 0,98 
 
Fuente: GUILLAMÓN LÓPEZ, Miguel Ángel. Central termosolar de 50 MW en Murcia 
con colectores cilindro parabólicos. p. 24. 
 
 Ahora se sustituyen todos los valores en la ecuación 24, 




 Este valor representa la potencia térmica disponible para generar 
el vapor en el circuito de potencia. 
 
 Finalmente, se calcula la temperatura de salida del aceite térmico 
que tendría al salir de un concentrador, utilizando el cambio de entalpía 
del mismo, el cual es el valor de energía que gana el aceite al pasar por 
el concentrador. Esta energía es equivalente a la potencia térmica útil 
recién calculada. Entonces, se puede utilizar la expresión de cambio de 
entalpía de una sustancia que involucra su calor específico. 
 




                                            
7
 Euro Trough. http://infohouse.p2ric.org/ref/46/45472.pdf. Consulta: 6 de junio de 2017. 
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  = flujo másico del fluido caloportador, en kg/s 
 
    = cambio de entalpía entre la entrada y salida del concentrador, 
en kJ/kg 
 
 Para el aceite térmico Therminol VP-1, el calor específico se 
puede expresar de la siguiente forma: 
 
  (ecuación 26) 
 
 Utilizando esta expresión, se puede integrar el valor del cambio de 








 Ordenando la expresión, colocando la potencia térmica útil en kW 






 Resolviendo la ecuación de segundo grado, se tiene que la 





 Entonces, el incremento de temperatura que existirá en cada 




 A continuación, se procede a calcular el número de 
concentradores que tendrán lugar en cada fila en el campo solar, 
utilizando el salto de temperatura propuesto anteriormente, el cual es de 




 Desde el punto de vista de la construcción del campo solar, se 
recomienda utilizar un número par de concentradores por cada fila para 
que estas puedan disponerse en una configuración tipo Alimentación 
Central para las tuberías del campo 8. Así, tomando esta consideración, 
se establece un número de 4 concentradores por fila. 
 
 Este cambio implica un aumento en el caudal másico del fluido 
caloportador, en la misma proporción, ya que se ha aumentado la 





                                            
8
 GUILLAMÓN LÓPEZ, Miguel Ángel. Central termosolar de 50 MW en Murcia con colectores 




 Ha de esperarse que debido al aumento del caudal másico dentro 
de los tubos absorbedores, así ha de aumentarse la velocidad del fluido, 
también, el número de Reynolds. Entonces, se utiliza la ecuación 27 para 
calcular el flujo másico: 
 
  (ecuación 27) 
 
Donde:   
 
  = flujo másico del aceite térmico, en kg/s 
 
 v = velocidad del aceite térmico, en m/s 
 
 A = área del tubo absorbedor, en m2 
 
 ρ = densidad del aceite térmico, en kg/m3 
 





 Ahora bien, cada fila de concentradores suministra una cierta 
cantidad de energía de acuerdo con la potencia térmica útil que 
suministra cada concentrador. Tomando en cuenta que cada fila posee 4 





4.3.     Eficiencia isentrópica de la turbina 
 
 Todos los procesos reales incluyen irreversibilidades que afectan 
el desempeño de los dispositivos de flujo estacionario que produce 
incertidumbre en el momento de predecir cómo se comportarán dichos 
dispositivos.  
 
 Los procesos reales son lo que tienen las eficiencias más bajas, y 
mientras más cercano se encuentre este de un proceso ideal, mejor será 
su desempeño al momento de trabajar. Para conocer dicho desempeño 
en centrales térmicas, se utiliza el término de la eficiencia isentrópica, la 
cual se define como la salida de trabajo real de la turbina y la salida de 
trabajo si la turbina fuera ideal, es decir, el estado de entrada y la presión 
de salida sean isentrópicos. Así:  
 
  (ecuación 28) 
 
Donde:        
 
 ηT = eficiencia isentrópica de la turbina 
 
 wr = trabajo real de la turbina, en kJ/kg 
 
 ws = trabajo isentrópico de la turbina, en kJ/kg 
 
 La figura 34 muestra la diferencia entre un proceso real de 









Fuente: CENGEL, Yunus; BOLES, Michael. Termodinámica. p. 371. 
 
 Como se puede observar, en un proceso real existe un aumento 
de la entropía del fluido a medida que se da lugar su expansión (1 - 2a). 
Aquí es donde se puede observar la irreversibilidad del proceso real. 
Entonces para un proyecto, se puede utilizar la herramienta de la 
eficiencia isentrópica para realizar los cálculos para obtener los 
parámetros necesarios para el funcionamiento de la central. 
 
 Para encontrar la eficiencia isentrópica se modelará un ciclo de 
potencia Rankine, utilizando una turbina de vapor marca SHIN NIPPON 
MACHINERY CO. LTD, modelo C10-R13-ERNX. Esta turbina es tipo 
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horizontal, multietapa de flujo axial, la cual puede producir 36 700 kW de 
energía en la terminal del generador. La figura 35 muestra el diagrama 
de la curva de saturación para las condiciones de entrada y salida de la 
turbina seleccionada. Dicho diagrama se utilizará para calcular la 
eficiencia de la turbina. 
 








 El ciclo mostrado en la figura 30 se modeló utilizando las 
condiciones de entrada y salida de la turbina como límites del mismo (ver 
anexo 5). 
 
 Para el cálculo de la eficiencia isentrópica de la turbina, se 
calculará el trabajo real de la misma utilizando las condiciones reales 
mostradas en el anexo 5. Entonces, se procederá a encontrar los 
parámetros en el punto 2 del ciclo.  
 
 Como se muestra en la figura 30, el punto 2 se encuentra en el 
área de vapor sobrecalentado y los datos de presión y temperatura no se 
encuentran directamente en las tablas vapor sobrecalentado (ver anexo 
6), por lo que se procederá a interpolar la entalpía y la entropía en este 
punto. Así, tomando como referencia las tablas de vapor sobrecalentado, 
se interpola un valor de entalpía a una presión menor. Al convertir las 
unidades de temperatura y presión de este punto, al sistema 
internacional, resulta 454,44 °C y 3,45 MPa, respectivamente. Entonces, 
se tiene: 
 
Tabla IV. Interpolando h2' a P = 3 MPa 
 
h (kJ/kg) T (°C) 
3 344,9 450 
h2' 454,44 
3 457,2 500 
h2' = 3 354,87 kJ/kg 
 




Interpolando un valor de entalpía a una presión mayor: 
 
Tabla V. Interpolando h2'' a P = 3,5 MPa 
 
h (kJ/kg) T (°C) 
3 338,1 450 
h2'' 454,44 
3 451,7 500 
h2'' = 3 339,32 kJ/kg 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 Encontrando la entalpía en el punto 2: 
 
Tabla VI. Interpolando h2 a T = 454,44 °C 
 
h (kJ/kg) P (MPa) 
3 354,87 3 
h2 3,45 
3 339,32 3,5 
h2 = 3 342,65 kJ/kg 
 




 Ahora se procederá a calcular la entalpía en el punto real 3, 
utilizando los parámetros de salida de la turbina. Este punto es el que 
existe tomando en cuenta el proceso real de expansión que se da en la 
turbina.  
 
 Debido a que no se sabe con certidumbre dónde se encuentra el 
punto real 3, se calculará cuál es la temperatura de saturación del vapor 
de agua a 1,5 psia, lo cual realizando la conversión a unidades 
internacionales, equivale a 10,34 kPa. De aquí, se determinará dónde se 
encuentra dicho punto. Entonces, según el anexo 7 e interpolando la 
temperatura, se tiene: 
 
Tabla VII. Interpolando T3r a P = 10,34 kPa 
 




T3r = 46,36 °C 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 Según los parámetros de salida de la turbina, el vapor sale de la 
misma a 116 °F, lo que equivale a 46,67 °C; la temperatura de saturación 
a la presión de salida es de 46,36 °C, mostrando que el vapor se 
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encuentra por arriba del punto de saturación; es decir, el punto real 3 se 
encuentra en la región de vapor sobrecalentado. 
 
 Para calcular la entalpía en el punto real 3, se debe interpolar 
valores de la misma a la presión de 10,34 kPa. Entonces, utilizando las 
tablas de vapor sobrecalentado (anexo 6), se tiene: 
 
Tabla VIII. Interpolando h3r a P=10 kPa 
 
h (kJ/kg) T (°C) 
2 583,9 45,81 
h3r 
46,36 
2 645,2 100 
h3r = 2 584,52 kJ/kg 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 Tomando en cuenta que el valor de presión se acerca mucho al 
valor de 10 kPa, se supondrá el resultado obtenido como el valor real de 
entalpía en el punto 3. Si se observa en el anexo 7, el valor de entalpía 
de vapor saturado, a 10 kPa, es ligeramente menor al valor que se ha 
calculado. 
 
 Seguido de esto se procede a encontrar la entalpía en el punto 3, 
analizándolo como una expansión isentrópica en la turbina. Es decir la 
entropía que tiene el vapor de agua en el punto 2 debe ser la misma en 
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el punto 3. Entonces, utilizando el anexo 6 e interpolando valores para 
hallar dicho valor de entalpía, se tiene: 
 
Tabla XI. Interpolando S2' a P = 3,5 Mpa 
 




S2' = 7,0289 kJ/kg*°C 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 Interpolando el valor de entropía a una presión mayor: 
 
Tabla X. Interpolando S2'' a P = 3 Mpa 
 




S2'' = 7,0989 kJ/kg*°C 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 Calculando el valor de entropía en el punto 2, se tiene: 
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Tabla XI. Interpolando S2 a T = 454,44 °C 
 




S2 = 7,0219 kJ/kg*°C = S3 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 Tomando como referencia el punto de saturación en las tablas de 
presión del anexo 7, e interpolando el valor de entropía de saturación a 
una presión de 10,34 kPa, el cual es Sg10,34 kPa = 8,1392 kJ/kPa*°C, se 
observa que S2 es menor a dicho valor; por tanto, se concluye que a la 
salida de la turbina, la sustancia se encuentra en una fase de mezcla. 
Entonces, para encontrar el valor de entalpía se debe calcular qué tanto 
vapor existe en este punto utilizando el título de la mezcla, el cual se 
define como la cantidad de vapor de la sustancia a una presión y 
temperatura dadas. Así el título de una sustancia, bajo la curva de 
saturación, se define como: 
 






 A = la propiedad involucrada para calcular el título (entalpía, entropía, 
etc.) 
 
 y = el punto involucrado en la gráfica 
 
 fy = el valor de líquido comprimido de la sustancia, a la presión o 
temperatura dada 
 
 sfy = el valor de la diferencia entre vapor saturado y líquido, 
comprimido (entropía de saturación), a la presión o temperatura dada 
 
 X = título de la mezcla 
 
 Se utilizará la entropía para encontrar el título de la mezcla ya que 
es el valor que se puede tomar como punto de partida. Entonces, 
interpolando los valores de líquido comprimido y entropía de saturación a 
10,34 kPa, se tiene: 
 
Tabla XIV. Interpolando Sf3 a P = 10,34 kPa 
 




Sf3 = 0,6564 kJ/kg*°C 
 
Fuente: elaboración propia. 
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 Interpolando la entropía de saturación: 
 
Tabla XV. Interpolando Sfg3 a P = 10,34 kPa 
 




Sfg3 = 7,4828 kJ/kg*°C 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 Ahora que se tienen los valores, se puede calcular el título en el 
punto 3 como sigue. Entonces, según la ecuación 29, considerando que 
la entropía en el punto 2 es igual a la entropía en el punto 3, para el 







 Entonces, se establece que a la salida de la turbina existe 85,07 % 
de vapor en la mezcla de la sustancia.  
 
 Ya teniendo el título en el punto 3 de la curva de saturación, se 
puede calcular la entalpía que existe en ese mismo punto. Así, utilizando 
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el anexo 7 e interpolando los valores de entalpía de líquido comprimido y 
de saturación, se tiene: 
 
Tabla XVI. Interpolando hf3 a P = 10,34 kPa 
 




hf3 = 194,13 kJ/kg 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 Interpolando la entalpía de saturación, se obtiene: 
 
Tabla XVII. Interpolando hfg3 a P = 10,34 kPa 
 
h (kJ/kg) P (kPa) 
2 392,1 10 
hfg3 10,34 
2 372,3 15 
hfg3 = 2 390,75 kJ/kg 
 
Fuente: elaboración propia. 
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 Calculando la eficiencia isentrópica de la turbina, según la 







4.4.     La generación de vapor 
 
4.4.1.  Cálculo de parámetros termodinámicos de la central  
  termosolar CCP 
 
 Luego de haber obtenido la eficiencia isentrópica de la turbina, se 
procede a calcular todos los parámetros necesarios para obtener el calor 
que debe ingresar al sistema, así como el número de colectores 
requeridos para suministrar dicha entrada. En la figura 36 se muestra el 
ciclo termodinámico que se utilizará para la central termosolar. Estos 
parámetros involucran entalpías, entropías, volumen específico de los 




 Los procesos se modelaran como procesos ideales en donde no 
se involucra la transmisión de calor entre el sistema y los alrededores. 
 




Fuente: elaboración propia. 
 
 
 El punto 2 de la gráfica es el mismo que el punto 2 del ciclo 
utilizado anteriormente para calcular la eficiencia de la turbina, así que se 
utilizará el mismo valor. Para el punto 5, se usará el valor del punto real 3 
del ciclo anterior, con el objetivo de simplificar los cálculos, ya que no se 
tiene ninguna referencia de este punto; asimismo del punto 4, para 




 Ahora se procederá a calcular la entalpía en el punto 3 de la 
gráfica. Dicha entalpía se encuentra a una presión de 34,7 psia y 300 °F; 
lo que equivale a 239,24 kPa y 148,89 °C, respectivamente. Ya que ese 
valor no se encuentra directamente en las tablas de presión, se 
interpolará un valor de entalpía a una presión de 200 kPa. Entonces, 
según el anexo 6: 
 
Tabla XVIII. Interpolando h3' a P = 200 kPa 
 
h (kJ/kg) T (°C) 
2 706,3 120,21 
h3' 148,89 
2 769,1 150 
h3' = 2 766,76 kJ/kg 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 Interpolando un valor de entalpía a una presión mayor, se obtiene: 
 
Tabla XIX. Interpolando h3'' a P = 300 kPa 
 
h (kJ/kg) T (°C) 
2 724,9 133,52 
h3'' 148,89 
2 761,2 150 
h3'' = 2 758,76 kJ/kg 
 
Fuente: elaboración propia. 
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 Calculando el valor de entalpía en el punto 3, resulta: 
 
Tabla XX. Interpolando h3 a T = 148,89 °C 
 
h (kJ/kg) P (kPa) 
2 766,76 200 
h3 239,24 
2 758,76 300 
h3 = 2 763,62 kJ/kg 
  
Fuente: elaboración propia. 
 
 Analizando el punto 4, solo se tiene la presión a la que ocurre el 
recalentamiento. Para encontrar el valor de entalpía en este punto, se 
necesita un valor de temperatura.  
 
 Una forma en la que se puede calcular la entalpía en el punto 4 es 
utilizando el trabajo de la turbina. Debido a que se analizó la turbina 
como un dispositivo de volumen de control adiabático, el trabajo de la 
turbina sería igual a la diferencia de entalpías entre su entrada y salida. 
Tomando este análisis como punto de partida, se procederá a calcular la 
potencia de la turbina de alta presión. La potencia de una turbina está 
definida por: 
 




  = potencia de la turbina, en kJ/h 
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  = flujo másico que atraviesa la turbina, en kg/h 
 
 h = entalpía de la sustancia, en kJ/kg 
 
 El flujo másico de la turbina en la etapa de alta presión, es de 365 
000 lb/h9; esto equivale a un flujo másico de 165 909,1 kg/h Entonces, 






 Convirtiendo las unidades de kJ/h a kW y multiplicando el valor de 






 La potencia total de la turbina sería la suma de la potencia de la 
turbina de alta presión y la potencia de la turbina de baja presión. 
Teniendo el valor de la potencia de la turbina de alta presión y la 
potencia total, se calcula cuál sería la potencia de la turbina de baja 
presión. Así, la potencia total de la turbina estaría dada por: 
 
  (ecuación 31) 
 
Donde:  
                                            
9
 Shin nippon machinery. http://www.snm.co.jp/. Consulta: 13 de julio de 2017. 
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  = potencia total de la turbina, en kW 
 
  = potencia de la turbina de alta presión, en kW 
 
  = potencia de la turbina de baja presión, en kW 
 
 Entonces, despejando  de la ecuación 31, se obtiene: 
   
 
 
 Sustituyendo la potencia total y la potencia de la turbina de baja 





 Como se aprecia, la turbina de alta presión entrega 
aproximadamente 18,1 MW de potencia y la turbina de baja presión 
entrega 18,6 MW de potencia. 
 
 Ahora que se tiene la potencia que suministra cada turbina, se 
puede calcular la entalpía existente en el punto 4 de la gráfica. También, 
servirá para encontrar la temperatura a la que ocurrirá el 
sobrecalentamiento del vapor.  
 
 Ya que el punto 4 se encuentra en la entrada de la turbina de baja 
presión, se utilizará su potencia para encontrar el valor de entalpía. 









  = potencia de la turbina de baja presión, en kJ/h 
 
  = flujo másico a través de la turbina de baja presión, en kg/h 
 
 h4 = entalpía en la entrada de la turbina de baja presión, en kJ/kg 
 
 h5 = entalpía en la salida de la turbina de baja presión, en kJ/kg 
 




   
 Convirtiendo el valor de la potencia de la turbina de baja presión, 
en kJ/h, se tiene: 
 
 
   
 Según el anexo 5, el flujo de extracción de la turbina es de 141 
000 lb/h, lo cual significa que el flujo restante transita por la turbina de 
baja presión. Dicho flujo sería entonces 224 000 lb/h, el cual equivale a 
101 818,18 kg/h. Entonces, sustituyendo los valores correspondientes en 










 Con el valor existente de entalpía en la entrada de la turbina de 
baja presión, se puede calcular la temperatura a la cual deberá ingresar 
el vapor en dicho punto. Se debe buscar el valor de entalpía en las tablas 
de vapor sobrecalentado, en el anexo 6, y se observa que el valor de 
entalpía calculada se encuentra entre los 300 °C y 400 °C, a la presión 
de entrada de la turbina de baja presión. Entonces, interpolando un valor 
de entalpía a una temperatura menor, se tiene: 
 
Tabla XXI. Interpolando h' a T = 300 °C 
 
h (kJ/kg) P (kPa) 
3 072,1 200 
h' 239,24 
3 069,6 300 
h' = 3 071,12 kJ/kg 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 Interpolando a una temperatura mayor, se obtiene: 
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Tabla XXII. Interpolando h'' a T = 400 °C 
 
h (kJ/kg) P (kPa) 
3 277,0 200 
h'' 239,24 
3 275,5 300 
h'' = 3 276,41 kJ/kg 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 Interpolando la temperatura a la entrada de la turbina de baja 
presión: 
 
Tabla XXIII. Interpolando T4 a P = 239,24 kPa 
 
T (°C) h (kJ/kg) 
300 3 071,12 
T4 3 240,45 
400 3 276,41 
T4 = 382,48 °C 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 El resultado obtenido es la temperatura que a la cual tendrá que 
entrar el vapor a la turbina de baja presión, con el objetivo que se 




 Para seguir trabajando el ciclo termodinámico, se debe calcular la 
energía que existe en los demás puntos, las entradas y salidas de las 
bombas y el condensador. Ya se tiene la energía existente a la salida de 
la turbina, la cual es la misma que existe en la entrada del condensador, 
por lo que se puede calcular la energía a la salida del condensador.  
 
 Idealmente, a la salida del condensador, el agua se encuentra en 
un estado de líquido comprimido, justo sobre la curva de saturación a la 
presión del condensador. Entonces, tomando como referencia las tablas 
de agua saturada del anexo 7, se observa que la entalpía h6 sería igual a 
la entalpía hf a 10,34 kPa. Entonces, interpolando a una presión de 10,34 
kPa, se obtiene: 
 
Tabla XXIV. Interpolando h6 a P = 10,34 kPa 
 




h6 = 194,13 kJ/kg 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 De igual forma, se puede calcular la energía existente en la salida 
del calentador abierto de agua de alimentación. Idealmente, este punto 
se encuentra en un estado de líquido comprimido, justo sobre la curva de 
saturación, a la presión de 239,24 kPa. Entonces, interpolando a esta 




Tabla XXV. Interpolando h8 a P = 239,24 kPa 
 




h8 = 529,05 kJ/kg 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
4.4.2.     Trabajo de bombas 
 
 Teniendo todos los puntos anteriores, los cálculos faltantes son los 
trabajos de cada bomba de agua, de la que trabaja con el flujo 
proveniente del condensador, y la bomba que trabaja con el flujo del 
calentador abierto de agua de alimentación. Para calcular el trabajo de 
las bombas, se utilizarán las ecuaciones 6 y 7. El trabajo de una bomba 
está definido también como: 
 




 wb = el trabajo de la bomba, en kJ/kg 
 
 v = el volúmen específico del agua en el punto de interés, en m3/kg 
 




 Debido a que el agua en la fase líquida es incompresible, el 
volumen específico tiene un cambio muy pequeño al ser sometido a una 
gran diferencia de presiones. Entonces, se puede tomar el mismo valor 
de volumen específico en la entrada y en la salida de la bomba. Por lo 
tanto, el cálculo del trabajo de la bomba se realiza encontrando el valor 
del volumen específico en su entrada. Así, se procede a interpolar un 
valor de volumen específico de líquido comprimido a 10,34 kPa (punto 6), 
utilizando el anexo 7, como sigue: 
 
Tabla XXVI. Interpolando v6 a P = 10,34 kPa 
 




v6 = 0,001010272 m
3/kg 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 Con este valor, se calculará el trabajo de la bomba de 
condensado, la cual es la bomba que se encuentra conectada entre el 
condensador y el calentador abierto de agua de alimentación.  
 
 Ahora, se procederá a interpolar un valor de volumen específico a 




Tabla XXVII. Interpolando v8 a P = 239,24 kPa 
 




v8 = 0,00106571 m
3/kg 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 Con los valores de volumen específico, pertenecientes a las 
entradas de las bombas, se puede calcular el trabajo de cada una. Para 
calcular correctamente el trabajo de la bomba de condensado (del punto 
6 al punto 7 de la gráfica), se debe multiplicar el valor del trabajo por la 
proporción de masa que está circulando por esta, involucrando la masa 
total y la masa que circula por la bomba en mención. Entonces, según la 
ecuación 5, e involucrando el flujo que circula por el condensador, la 





 Entonces, según la ecuación 6, e incluyendo la fracción de masa 








   
 Ahora, se procederá a calcular el trabajo de la bomba que se 
encuentra entre el calentador abierto de agua de alimentación y el 
generador de vapor. Para dicho cálculo, se utilizará la fracción de vapor 
igual al valor 1, ya que esta bomba trabaja con la totalidad del flujo 
másico de agua (debido a que se unen los flujos de la extracción de la 
turbina y el flujo que proviene del condensador). Dichos flujos se mezclan 
en el calentador abierto de agua de alimentación. Entonces, según la 








 Como se observa, al realizar una comparación del trabajo de las 
bombas con el trabajo que produce la turbina, el anterior es muy 
pequeño y produce un cambio poco significativo en el trabajo neto que 
produce la central.  
 
 Con los trabajos correspondientes a cada bomba, se puede 
encontrar el valor de entalpía en los puntos 7 y 1 del ciclo termodinámico. 
Además de las ecuaciones 6 y 7, para encontrar el trabajo de las 
bombas, también se puede calcular dicho trabajo utilizando la diferencia 
de entalpías entre su entrada la salida, considerando las bombas como 
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dispositivos adiabáticos (esto es, que no existe intercambio de calor entre 
el dispositivo y sus alrededores). Entonces, involucrando la energía 
disponible en el fluido de trabajo, el trabajo de las bombas queda definido 
como: 
 
 (ecuación 35) 
 




  = trabajo de la bomba de condensado, en kJ/kg. 
 
  = trabajo de la bomba de la caldera, en kJ/kg. 
 
 y = la fracción de vapor que circula por la turbina de baja presión, 
adimensional. 
 
 h1 = la entalpía del fluido en la entrada del generador de vapor, en 
kJ/kg. 
 
 h6 = la entalpía del fluido a la salida del condensador, en kJ/kg. 
 
 h7 = la entalpía del fluido a la salida de la bomba de condensado, en 
kJ/kg. 
 
 h8 = la entalpía del fluido a la salida del calentador de agua de 
alimentación, en kJ/kg. 
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 Ahora se trabaja con la bomba del generador de vapor. 






4.4.3.     Cálculo del flujo de calor que ingresa al ciclo 
 
 Ahora se procede a calcular la energía que debe ingresar al 
generador de vapor para que el ciclo termodinámico se cumpla tal y 








 También, se debe calcular el calor que adquiere el vapor de agua, 
en el momento que se recalienta y aumenta su temperatura. Para dicho 
cálculo, se utiliza el cambio de entalpía entre el punto 4 y el punto 3 de la 






 El calor total que ingresa al ciclo de potencia de vapor, sería la 
suma del calor que ingresa en el generador de vapor y el calor de 






 Para realizar un cálculo correcto del número de filas y 
concentradores solares necesarios para el campo solar, se calculará el 
flujo de calor que ingresa el ciclo, por medio de la ecuación 37: 
 








  = flujo másico que atraviesa el generador de vapor, en kg/h 
 
 = calor total específico que entra al generador de vapor, en kJ/kg 
 
 Entonces, sustituyendo los valores correspondientes en la 






 4.4.4.     Cálculo del número de filas de concentradores CCP 
 
 Para calcular el número de filas de concentradores 
cilindroparabólicos, se realiza una simple división entre el calor que debe 
entrar al ciclo y el calor disponible por cada fila de concentradores en el 
campo solar. Así, el número de filas de concentradores estaría dado por: 
 




  = número de filas de concentradores cilindroparabólicos 
 
  = flujo total de calor que entra al generador de vapor, en W 
 
  = calor disponible por fila de concentradores, en W 
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 Entonces, según la ecuación 38, sustituyendo los valores 






 Considerando que, en cálculos anteriores, cada fila de 
concentradores debe poseer 4 colectores solares, el número total de 




 En resumen, el campo solar debe poseer 81 filas de 
concentradores, cada una con 4 colectores, dando como resultado 324 
colectores en total; esto para que el bloque de potencia funcione y la 
turbina seleccionada provea la potencia eléctrica necesaria para 
abastecer la demanda eléctrica del departamento de Escuintla, en 
Guatemala. 
 
 Tomando en cuenta el anexo 3, el área del concentrador 
Eurotrough es de 817 m2. Si se multiplica este valor por el número total 
de concentradores necesarios, da el resultado de 264 708m2. Para 
mostrar el tamaño del campo solar, si se hace una analogía tomando las 
dimensiones del campo del estadio Doroteo Guamuch Flores, el cuál 
mide 105 X 71 m 10, siendo su área entonces de 7 455m2, cabrían 35 
campos y medio, del estadio en el campo de concentradores cilindro 
                                            
10
 Estadio Doroteo Guamuch Flores, detalles técnicos. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Estadio_Doroteo_Guamuch_Flores. Consulta: 11 de julio de 2017. 
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parabólicos. Esto supone que por cada metro cuadrado del estadio, se 
utilizarían 2,82 metros cuadrados para el campo de concentradores. 
Asimismo, comprendería casi la mitad de la dimensión de la central 
termosolar de Andasol, en España. La planta fotovoltaica Horus Energy, 
en Santa Rosa, Guatemala, sería 6,6 veces más grande que la central 
termosolar descrita en este trabajo de graduación. 
 
 4.4.5.     La torre de enfriamiento 
 
 Una torre de enfriamiento es utilizada en las centrales de 
generación para disipar la energía que se extrae del condensador por 
medio del principio de la saturación adiabática. Utilizando este principio 
se logra enfriar un líquido que contiene alta temperatura, saturando de 
humedad el aire atmosférico.  
 
 Según datos históricos del Insivumeh, la temperatura ambiente en 
el departamento de Escuintla, Guatemala, es de 23,75 °C (74,75 °F), y la 
humedad relativa tiene un valor de 79 % (punto 11). La humedad relativa 
es la propiedad que expresa cuanta humedad contiene el aire 
atmosférico respecto a la humedad total que puede contener dicho aire, a 
la temperatura y presión existente. Así, estas serían las propiedades del 
aire que entraría a la torre de enfriamiento y que será sometido a un 
proceso de saturación adiabática.  
 
 Tomando en cuenta un proceso ideal, se supondrá que a la salida 
de la torre de enfriamiento, el aire atmosférico estará completamente 
saturado (humedad relativa del 100 %) y que tendrá un aumento de 
temperatura hasta los 30 °C. En la figura 37 se muestra la carta 
psicrométrica del proceso de saturación adiabática del aire que se 
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encuentra dentro de la torre. Básicamente, este trabajo se podría definir 
como un proceso de saturación con calentamiento. 
 




Fuente: elaboración propia. 
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 Las propiedades encontradas en la carta psicrométrica, se 
muestran en la tabla XXVIII.  
 
Tabla XXVIII. Propiedades de entrada y salida de aire de la torre de 
enfriamiento 
 
Propiedad Punto 11 Punto 12 
Temperatura bulbo seco (°C) 23,75 30 
Humedad relativa (%) 79 100 
Volumen específico (m3/kga) 0,861 0,897 
Humedad específica (kgw/kga) 14,52 27,35 
Entalpía (kJ/kga) 60,14 100 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 El suministro de agua hacia la torre proviene de un intercambiador 
de calor ubicado en el condensador del ciclo de potencia de vapor. En el 
intercambiador de calor sucede un cambio de energía entre fluidos sin 
mezclarse. El vapor utilizado en el ciclo de potencia se condensa hasta 
ser un líquido comprimido y el agua utilizada en la torre gana energía, 
calentándose y aumentando su presión ligeramente. Por medio de una 
bomba, se hace circular este fluido y se rocía dentro de la torre de 
enfriamiento, iniciando así que el aire se sature. 
 
 La energía que tendría que disipar la torre de enfriamiento, sería la 
misma que se extrae en el condensador del ciclo de potencia, lo cual es 





 Multiplicando el valor resultante por el flujo másico en el punto 5, 















  = flujo másico del agua en la torre, en kg/h 
 
  = entalpía del agua en la entrada de la torre, en kJ/kg 
 
  = flujo másico del aire en la torre, en kg/h 
 
  = entalpía del aire a la entrada de la torre, en kJ/kg 
  
 El agua que circula por el intercambiador de calor debe fluir a una 
tasa menor que el vapor que se está condensando en el ciclo de 
potencia. Esto se requiere para que se dé el intercambio de energía en el 
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tiempo necesario para condensar todo el vapor hasta la presión 
establecida. De esto, se supondrá que el flujo de agua en la torre de 








 Para encontrar la energía que posee el agua utilizada en la torre 
de enfriamiento, se supondrá que dicha agua se calienta a la misma 
temperatura a la que sale el agua del condensador. También, se 
supondrá la presión atmosférica justo en el lugar donde sale y se rocía el 
agua dentro de la torre. Entonces, interpolando el valor de entalpía, en el 
punto 9, de la torre de enfriamiento, a 45,36 °C.  
 
Tabla XXIX. Interpolando h9 a T = 45,36 °C 
 




h9 = 329,91 kJ/kg 
 
Fuente: elaboración propia. 
  




     






 Para disipar toda la energía que se extrae en el condensador de la 
central, se necesitaría que en la torre de enfriamiento exista un flujo de 3 
186 409,57 kilogramos de aire por cada hora. 
 
 4.4.6.     La caldera auxiliar 
 
 La importancia de utilizar una caldera auxiliar en una central 
termosolar es generar energía eléctrica en las horas donde no hay rayos 
solares. Esta caldera debe entregar la misma energía calorífica que 
suministran los colectores solares para generar la potencia eléctrica 
establecida.  
 
 Entonces, partiendo de la cantidad de vapor requerida en la 
turbina, se determina la dimensión de la caldera (tomando como 
referencia que 1BHP de caldera equivale a evaporar 15,65 kg de agua 
en 1 hora, de 100 °C a 100 °C).  
 
 La cantidad de vapor que el generador suministra a la turbina, es 
de 165 909,1 kg/h como máximo. A esto se le llama consumo de vapor. 
Para seleccionar una caldera que trabaje bajo condiciones seguras, se 
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debe calcular el perfil de consumo de vapor, agregando al total de cargas 
en la central, un 25 % de reserva por sobrecarga; asimismo, un 10 % por 
ampliación o seguridad. Tomando en cuenta este criterio, a continuación, 
se determina el BHP de caldera necesario: 







 La caldera necesaria para generar la cantidad de vapor que 
produce la central termosolar debe ser de 14 311,65 BHP. Por supuesto, 
la única aplicación para trabajar con esa cantidad de potencia, es la 
caldera acuatubular; por lo que se requeriría, una o más, de este tipo de 
calderas para la central.  
 
 En las calderas acuatubulares se pueden alcanzar altas presiones 
y altas producciones de vapor, por lo que son especiales para 
aplicaciones de grandes centrales térmicas. Se puede utilizar unos 
domos con el sistema de circulación forzada para aprovechar todo el 
calor proveniente de los gases de combustión para dar el tiempo 







5. ANÁLISIS DE LA CENTRAL TERMOSOLAR CCP 
 
 
5.1.     Eficiencia térmica de la central termosolar 
 
 La eficiencia térmica de un ciclo de potencia de vapor Rankine, en 
función de la potencia, se define como: 
 




  = eficiencia térmica del ciclo de vapor (adimensional) 
 
  = potencia neta que produce la central, en kW 
 
  = flujo de calor total que entra a la central, en kW 
 
 La potencia neta se define como la resta de la potencia total que 
entrega la turbina y la suma de las dos bombas de la central (bomba de 
condensado y bomba del calentador abierto). Se usarán las siguientes 
ecuaciones para calcular la potencia de cada bomba, con base en el 
trabajo y el flujo másico: 
 
 (ecuación 41) 
 







 Wb(6-7) = potencia de la bomba de condensado, en W 
 
 Wb(8-1) = potencia de la bomba del calentador, en W 
 
 m6 = flujo másico a través del condensador, en kg/h 
 
 m8 = flujo másico a la salida de la bomba del calentador, en kg/h 
 
 wb(6-7) = trabajo de la bomba de condensado en W 
 
 wb(8-1) = trabajo de la bomba del calentador en W 
  
 Entonces, al realizar las conversiones de unidades de medida 



















 Del mismo modo, la potencia total que entrega la turbina de alta y 






 Al tomar los datos de la potencia de salida y el calor que entra al 




 Como se observa, el ciclo de vapor convierte solo el 24,12 % de la 
energía total proveniente de los colectores solares, en trabajo útil para 
generar energía eléctrica. Sin embargo, la máxima eficiencia que se 
puede alcanzar en este tipo de centrales termosolares, es del 38 % 11, 
por lo que nuestra central se encuentra cerca de la eficiencia real de este 
tipo de centrales. 
 
                                            
11
 GUILLAMÓN LÓPEZ, Miguel Ángel. Central termosolar de 50 MW en Murcia con colectores 
cilindro parabólicos. p. 23. 
http://oa.upm.es/14008/1/PFC_MIGUEL_ANGEL_GUILLAM%C3%93N_L%C3%93PEZ.pdf. 
Consulta: 11 de julio de 2017. 
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 Según los datos de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, la 
demanda de energía eléctrica en el departamento de Escuintla, en marzo 
de 2016, fue de 15 118 508 kwh, 487 693,81 kwh por día y 20 320,58 kw 
por hora. La turbina propuesta genera 36 700 kw, lo cual, supondría que 
la central termosolar podría suministrar la demanda de energía eléctrica 
en el departamento de Escuintla. 
 
5.2.     Análisis de costo-beneficio de combustible 
 
 A continuación, se presenta un análisis de costo-beneficio del 
consumo de combustible de la central termosolar al utilizar una caldera 
auxiliar que funcione con gas natural. 
 
 Siempre que se trabaja en algún proyecto nuevo resulta necesario 
hacerlo lo más eficiente posible, con la finalidad que se gaste menos en 
recursos necesario para el funcionamiento del mismo, y así se produzca 
la misma cantidad de energía o más.  
 
El uso de gas natural ha aumentado en el mundo debido a su bajo costo 
y a las pocas emisiones de dióxido de carbono que produce cuando 
reacciona en su combustión, el hidrocarburo menos contaminante del 
planeta.  Según el Statistical Review of World Energy en julio de 
2014, el comercio mundial de este gas ha aumentado 1,8 % y la 
construcción de gasoductos en 2,3 % 12. La figura 38 muestra el 
comportamiento de precio spot del gas natural desde el 2004. 
 
                                            
12
 Acceso a mercados energéticos - fase 2 - Guatemala, Organización Latinoamericana de 
Energía- OLADE - Guatemala, agosto de 2014. http://www.olade.org/wp-








Fuente: Acceso a mercados energéticos - fase 2 - Guatemala, Organización 
Latinoamericana de Energía- OLADE - Guatemala, agosto de 2014. p. 149. 
http://www.olade.org/wp-content/uploads/2015/08/MERCADOS-ENERGETICOS-GT-
FINAL.pdf. Consulta: 4 de agosto de 2017. 
 
 Realizando un promedio de los datos anteriores, se podría 
suponer un precio spot del gas natural como US$ 5,6 por millón de BTU, 
lo que equivale a US$ 5,31 por millón de kJ. Tomando como referencia 
este valor y considerando que el brillo solar en Escuintla es de 2 500 
horas anuales en promedio (ver figura 39), se puede calcular el costo del 
consumo de gas natural para la caldera auxiliar. 
  
 El total de horas en un año de 365 días, es igual a 8 760 h. Si se 
restan las horas de heliofanía a las anteriores, se obtiene el número de 
horas en promedio cuando no existe radiación solar (el alba, noche y 
atardecer), igual a 6 260 horas, lo cual, representa el 71,5 % de las horas 
total de un año. En todo este tiempo será necesario utilizar la caldera 
auxiliar para que la central termosolar continúe funcionando. 
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 El flujo de calor que entra al generador de vapor es del orden de 
151 484,69 kW, lo que equivale a 545 344 884 kJ/h, por lo que el costo 
promedio total del consumo del gas natural, utilizando la caldera como 




El costo de combustible calculado anteriormente involucra la 
utilización del campo solar en el día y la caldera auxiliar en la noche, en 
las horas en que no hay radiación solar. 
 
 En el caso cuando la central térmica funcione convencionalmente, 
utilizando solo la caldera (o calderas) para generar energía eléctrica y 
tomando en cuenta que funcionaría los 365 días del año, el costo del 




5.3.     Análisis de ahorro de combustible 
 





 Esto demuestra que con el uso de la central termosolar, se puede 
alcanzar un ahorro de más de siete millones de dólares al año, en 
combustible. Esto representa una disminución del 28,5 % respecto al 
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consumo de combustible si solo existiera la caldera de gas natural. 
Además, este valor representa el costo del consumo, si la caldera auxiliar 
funciona únicamente en las horas cuando no existe radiación solar. Sin 
embargo, se demuestra que el ahorro es relativamente bajo, en 
comparación a una central térmica convencional que utilice las mismas 




























































1. La energía solar es una de las fuentes renovables con mayor capacidad 
existente en el universo, gracias a la gran densidad de rayos solares 
incidentes en diversas partes del planeta; esta tecnología no genera 
gases invernadero cuando se usan sistemas de almacenamiento térmico. 
Con el uso de una adecuada transformación de esta energía, se pueden 
alimentar grandes poblados con suficiente energía eléctrica, de una 
forma más limpia que la generación clásica por medio de hidrocarburos.  
 
2. Las centrales termosolares llegan a ser versátiles para aplicaciones de 
gran magnitud; con el ciclo de potencia de vapor Rankine se pueden 
concentrar esfuerzos para distintas mejoras en las plantas y aumentar 
aún más su eficiencia, como el caso de la tecnología de las sales 
concentradas. 
 
3. La energía solar promete ser una de las principales fuentes de energía 
renovable; gracias a la diversidad de tecnologías de concentración, se 
pueden obtener aplicaciones para cualquier necesidad: desde 
almacenamiento de energía calorífica en agua o sales fundidas hasta 
transformación directa e indirecta a energía eléctrica. 
 
4. La tecnología de concentradores cilindroparabólicos es de las más 
aceptadas, debido a su amplio campo de aplicación y alta captación de 
energía. Sin embargo, esta tecnología tiene un límite de potencial 
energético, dado que se utiliza un fluido térmico, el cual tiene un máximo 
de temperatura de trabajo. A pesar de esto y de su bajo rendimiento 
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térmico, las centrales de concentradores cilindroparabólicos pueden 
suministrar una alta demanda de energía eléctrica. 
 
5. La dimensión del campo solar necesaria para suministrar la potencia 
eléctrica propuesta es relativamente media, si se supone que los 
concentradores están justo uno a la par del otro, en una orientación 
paralela al suelo. Tomando en cuenta que se necesitan más equipos y 
sistemas para la instalación de la central termosolar, se necesita un área 
relativamente grande para un proyecto de esta magnitud. Sin embargo, 
la dimensión del proyecto es menor, considerando otras centrales 
termosolares en el mundo, para una potencia suficiente para suministrar 
la demanda eléctrica de Escuintla. 
 
6. Se puede utilizar el mismo ciclo de potencia de vapor, el cual es muy 
común en las centrales térmicas convencionales para las centrales 
termosolares; se consigue un desempeño similar y facilita la instalación 
completa de la central ya que solo se tiene que concentrar fuerzas para 
entender y proyectar la tecnología solar de concentración para un acople 
completo. Según los resultados, una central de este tipo puede 
suministrar la suficiente demanda eléctrica para el departamento de 
Escuintla, operar con la misma energía que produce y, probablemente, 
lograr entrar al mercado mayorista y vender energía eléctrica a demás 
lugares. 
 
7. A simple vista, parece que la eficiencia térmica del ciclo termodinámico 
es muy baja, en comparación con las eficiencias encontradas en las 
centrales térmicas convencionales, las cuales no superan el 38 %. 
Relativo a las eficiencias térmicas que manejan las grandes centrales 
termosolares del mundo, el resultado que se ha obtenido es más bajo a 
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la eficiencia máxima que se presenta en este tipo de centrales. La misma 
se distancia por 15 puntos. Esta significativa diferencia puede ser el caso 
de irregularidades en los sistemas, insuficiente radiación solar para el 
diseño de la central o incluso disponibilidad de demasiada energía 
térmica para que el ciclo de potencia sea eficiente para transformar la 
energía térmica en trabajo útil. 
 
8. Analizando los resultados, la propuesta de este ciclo termodinámico para 
una central termosolar en Escuintla no se considera viable como se 
muestra en este trabajo de graduación; por el hecho de invertir en 
instalación y equipos necesarios para la caldera auxiliar; además, la 
instalación y equipos del campo solar. El ahorro en el costo del 
combustible solo representa el 28 % de lo que se necesitaría si el 
proyecto funcionara como una central térmica convencional de gas 
natural, considerando que la caldera auxiliar funcionará por más del 70 % 
de las horas totales de un año. Siendo más de la mitad de este, no se 


















































1. Invertir en proyectos de generación eléctrica por medio de concentración 
de rayos solares, ya que es una de las fuentes de energía renovables 
con mayor abundancia en el planeta, no generan gases invernaderos y 
se pueden utilizar casi en cualquier área con suficiente radiación solar. 
 
2. Utilizar el ciclo de potencia de vapor Rankine regenerativo, ya que este 
aumenta la eficiencia térmica de la central. Se recomienda también 
utilizar múltiples extracciones en la turbina, con el objetivo de maximizar 
la utilización y la conversión de la energía térmica en la turbina para 
maximizar la generación de energía eléctrica. 
 
3. Utilizar la tecnología de concentración solar que mejor se adapte al 
terreno, presupuesto y radiador solar del lugar de interés. Si se tiene un 
lugar con alta radiación solar, se puede utilizar la tecnología de 
concentración por torre central, la cual maneja altas potencias térmicas 
para generar más energía eléctrica con cierta cantidad de heliostatos. 
Para lugares donde la radiación solar es considerable y donde se desean 
una generación alta de energía, se pueden utilizar tecnologías de 
concentración por colectores cilindroparabólicos, discos parabólicos, 
entre otros. 
 
4. Distribuir todos los concentradores cilindroparabólicos en una orientación 
norte-sur. Por medio de un sistema de seguimiento solar, se puede 
garantizar la captación de rayos solares durante todo el día, concentrar la 





5. Utilizar un área lo más despejada posible para evitar que sombras se 
proyecten en los concentradores cilindroparabólicos durante las horas de 
radiación solar para no comprometer la eficiencia de estos componentes. 
Además, colocar los concentradores en una disposición en serie para 
que múltiples lazos calienten el fluido térmico hasta la temperatura de 
diseño de la central. 
 
6. Es muy recomendable utilizar la tecnología de sales fundidas en este tipo 
de centrales. Con esto, se puede almacenar suficiente energía térmica 
durante las horas de radiación solar para luego redirigir y usar esta 
energía almacenada en el generador de vapor; para que la central 
continúe la generación de energía eléctrica durante la noche y 
madrugada. Con esta tecnología no se hace necesario quemar 
hidrocarburos para continuar con la generación durante las horas cuando 
no existen rayos solares, lo cual convierte la central en una instalación 
muy amigable con el medio ambiente que elimina la necesidad de 
instalaciones de almacenaje y distribución de combustible, tratamiento de 
desechos de caldera, chimenea de gases de escape, entre otros. 
 
7. Para mejorar la eficiencia y mantener siempre la generación propuesta 
en la central termosolar es recomendable utilizar un múltiplo solar. Según 
el trabajo de graduación que se tomó como referencia, se debe 
sobredimensionar la planta termosolar en cierta proporción, la cual está 
en función de la potencia térmica que proporcionan los concentradores 
cilindroparabólicos y la potencia térmica que requiere el generador de 
vapor para funcionar y suministrar la energía eléctrica propuesta. En esto 
influye también el costo normalizado de la energía en donde el mínimo 
punto refleja el mejor rendimiento de la central. Con este 
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sobredimensionamiento, se asegura que el rendimiento de la central 
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Fuente: Fase de vapor / fase líquida, fluido de transferencia de calor therminol VP-1. 
https://www.sintelub.com/files/therminol_vp1.pdf. Consulta: 22 de mayo de 2017. 
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 Longitud: 4 060 mm a temperatura 
ambiente de 20 °C (159,8 pulgadas 
a 68 °F) 
 Longitud de apertura: > 96,7 % de la 
longitud a granel a 350 °C/662 °F 
como temperatura de trabajo. 
Absorbedor 
 Diámetro exterior: 70 mm/2,75 
pulgadas. 
 Tipo de acero: DIN 1.4541 o similar 
 Absorbencia solar:  
α ISO  95,5 % 
α ASTM  96 % 
 Emitancia térmica: ζ  9,5 %   
Envoltura de vidrio 
 Vidrio de borosilicato 
 Diámetro exterior: 125 mm/4,9 
pulgadas 
 Covertura antireflectiva 
 Transmitancia solar: τ    97 %  
Pérdidas térmicas 
 En conjunción con los protectores 
patentados SCHOTT solar CSP: 
        250 W/m (@ 400 °C) 
        165 W/m (@ 350 °C) 
        110 W/m (@ 300 °C) 
          70 W/m (@ 250 °C) 
Vacío  Presión de gas residual:  10-3 mbar 
Fluido caloportador 
 Aceite térmico no corrosivo con una 
presión parcial efectiva de hidrógeno 
disuelto con PH2  30 Pa 
Presión de operación   41 bar (absoluto) 
  
 
Fuente: Absorbedores Schott  PTR 70. http://www.schott.com/d/csp/2ad9cb93-5b86-
4a51-aead-a49b4e869ef8/1.0/schott_ptr70_4th_generation_datasheet.pdf. Consulta: 22 










Fuente: Euro Trough. http://infohouse.p2ric.org/ref/46/45472.pdf. Consulta: 6 de junio de 2017. 
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Anexo 4. Niveles de insolación o heliofania, en promedio de horas de brillo 
solar anual 
 
Fuente: Insivumeh. Atlas climático. 
http://www.insivumeh.gob.gt/hidrologia/ATLAS_HIDROMETEOROLOGICO/Atlas_Climatologico/
isohelias.jpg. Consulta: 6 de junio de 2017. 
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Fuente: Shin nippon machinery. http://www.snm.co.jp/. Consulta: 13 de julio de 2017. 
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Fuente: CENGEL, Yunus; BOLES, Michael. Termodinámica. p. 918. 
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Continuación del anexo 6. 
 
 
Fuente: CENGEL, Yunus; BOLES, Michael. Termodinámica. p. 919. 
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Fuente: CENGEL, Yunus; BOLES, Michael. Termodinámica. p. 916. 
 
